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Gleichst. / Persvertr./ Schwer.B-beauftragte

Abt. S6 Fachabteilung für Informationstechnik

Abt. MatErh, KrhsSys-/MedTechn, GesSchAuf

Leitung

A
bt. S1 Stabsstelle für Peronalw

esen

Abt. S2 / S3 Stabsstelle für Führung, Organisation, Ausbildung

Zelle Sicherheit

Abt. ZKlinPrz- / Leist- / RessMgmt / AbtLtr

A
bt. S4 Stabsstelle für Logistik

C

BwKrhs-1-01
Dienstraum
A: 24,83  m2 

U: 19,965  m 

LH: 2,850  m 

B: B3
D: D1

BwKrhs-1-02
Dienstraum
A: 18,00  m2 

U: 17,095  m 

LH: 2,850  m 

B: B3
D: D1

BwKrhs-1-04
Dienstraum
A: 20,39  m2 

U: 18,335  m 

LH: 2,850  m 

B: B3
D: D1

BwKrhs-2-01
Dienstraum
A: 14,71  m2 

U: 16,246  m 

LH: 2,850  m 

B: B3
D: D1

BwKrhs-2-02
Dienstraum
A: 8,83  m2 

U: 11,890  m 

LH: 2,850  m 

B: B3
D: D1

BwKrhs-2-03
Dienstraum
A: 20,56  m2 

U: 18,891  m 

LH: 2,850  m 

B: B3
D: D1

BwKrhs-2-04.1
Aktenraum
A: 12,05  m2 

U: 15,720  m 

LH: 3,350  m 

B: B1
D: D4

BwKrhs-2-05
Dienstraum
A: 9,42  m2 

U: 12,295  m 

LH: 2,850  m 

B: B3
D: D1

BwKrhs-2-06
Dienstraum
A: 13,76  m2 

U: 15,945  m 

LH: 2,850  m 

B: B3
D: D1

BwKrhs-2-07
Dienstraum
A: 14,21  m2 

U: 16,060  m 

LH: 2,850  m 

B: B3
D: D1

BwKrhs-3-02
Lagerraum
A: 18,02  m2 

U: 17,040  m 

LH: 3,350  m 

B: B1
D: D5

BwKrhs-3-04
Dienstraum
A: 11,90  m2 

U: 14,395  m 

LH: 2,850  m 

B: B3
D: D1

BwKrhs-3-05
Lagezentrum
A: 11,83  m2 

U: 14,365  m 

LH: 2,850  m 

B: B3
D: D1

BwKrhs-4-01
Dienstraum
A: 15,02  m2 

U: 15,745  m 

LH: 2,850  m 

B: B3
D: D1

BwKrhs-4-09
Aufenthaltsraum
A: 11,98  m2 

U: 14,470  m 

LH: 2,850  m 

B: B1
D: D1

BwKrhs-4-07
Dienstraum
A: 14,81  m2 

U: 16,345  m 

LH: 2,850  m 

B: B3
D: D1

BwKrhs-5-01
Dienstraum
A: 12,69  m2 

U: 14,735  m 

LH: 2,850  m 

B: B3
D: D1

BwKrhs-5-03
Dienstraum
A: 9,27  m2 

U: 12,225  m 

LH: 2,850  m 

B: B3
D: D1

BwKrhs-6-06
Lagerraum
A: 17,50  m2 

U: 17,295  m 

LH: 3,350  m 

B: B1
D: D5

BwKrhs-7-01
Dienstraum
A: 11,90  m2 

U: 14,395  m 

LH: 2,850  m 

B: B3
D: D1

BwKrhs-7-02
Dienstraum
A: 24,38  m2 

U: 19,795  m 

LH: 2,850  m 

B: B3
D: D1

BwKrhs-8-01
Dienstraum
A: 15,06  m2 

U: 16,300  m 

LH: 2,850  m 

B: B3
D: D1

BwKrhs-8-02
Dienstraum
A: 10,75  m2 

U: 13,895  m 

LH: 2,850  m 

B: B3
D: D1

BwKrhs-8-03
Dienstraum
A: 14,89  m2 

U: 16,270  m 

LH: 2,850  m 

B: B3
D: D1

BwKrhs-8-04
Dienstraum
A: 11,78  m2 

U: 13,905  m 

LH: 2,850  m 

B: B3
D: D1

BwKrhs-8-05
Dienstraum
A: 11,32  m2 

U: 13,675  m 

LH: 2,850  m 

B: B3
D: D1

BwKrhs-8-06
Dienstraum
A: 18,08  m2 

U: 17,130  m 

LH: 2,850  m 

B: B3
D: D1

BwKrhs-8-07
Dienstraum
A: 21,59  m2 

U: 18,745  m 

LH: 2,850  m 

B: B3
D: D1

BwKrhs-5-04
Umkleide
A: 12,56  m2 

U: 17,353  m 

LH: 2,850  m 

B: B9
D: D1

BwKrhs-5-05
Umkleide
A: 12,62  m2 

U: 17,3875  m 

LH: 2,850  m 

B: B9
D: D1

BwKrhs-5-06
Dienstraum
A: 10,99  m2 

U: 13,450  m 

LH: 2,850  m 

B: B3
D: D1

BwKrhs-5-08
Dienstraum
A: 10,54  m2 

U: 14,701  m 

LH: 2,850  m 

B: B3
D: D1

BwKrhs-4-08
Dienstraum
A: 14,94  m2 

U: 15,695  m 

LH: 2,850  m 

B: B3
D: D1

BwKrhs-12-02.2
WC-D Vorraum
A: 3,80  m2 

U: 8,675  m 

LH: 2,510  m 

B: B9
D: D3

BwKrhs-12-06
WC-B
A: 7,62  m2 

U: 11,330  m 

LH: 2,510  m 

B: B9
D: D3

BwKrhs-12-04.2
WC-H Vorraum
A: 2,78  m2 

U: 6,981  m 

LH: 2,460  m 

B: B9
D: D3

BwKrhs-12-03.1
WC-D
A: 2,63  m2 

U: 6,655  m 

LH: 2,510  m 

B: B9
D: D3

BwKrhs-12-05.1
WC-H
A: 2,63  m2 

U: 6,880  m 

LH: 2,510  m 

B: B9
D: D3

BwKrhs-12-05.2
WC-H
A: 2,47  m2 

U: 6,480  m 

LH: 2,510  m 

B: B9
D: D3

BwKrhs-12-03.2
WC-D
A: 2,92  m2 

U: 7,105  m 

LH: 2,510  m 

B: B9
D: D3

BwKrhs-1-03
B-Raum 1 | 16P
A: 34,07  m2 

U: 23,470  m 

LH: 2,850  m 

B: B3
D: D2.1

BwKrhs-12-02.1
WC-D Vorraum
A: 4,09  m2 

U: 9,093  m 

LH: 2,510  m 

B: B9
D: D3

3.02
ELT
A: 12,18  m2 

U: 15,575  m 

LH: 3,350  m 

B: B6
D: D6

3.03
ELT UV
A: 18,00  m2 

U: 17,405  m 

LH: 3,350  m 

B: B2
D: D5

BwKrhs-6-01
Dienstraum
A: 11,76  m2 

U: 14,395  m 

LH: 2,850  m 

B: B3
D: D1

BwKrhs-6-02
Dienstzimmer
A: 18,14  m2 

U: 17,095  m 

LH: 2,800  m 

B: B3
D: D1

BwKrhs-6-03
Dienstzimmer
A: 8,60  m2 

U: 12,965  m 

LH: 2,850  m 

B: B3
D: D1

BwKrhs-6-04
Dienstzimmer
A: 14,20  m2 

U: 16,045  m 

LH: 2,850  m 

B: B3
D: D1

BwKrhs-4-04.1
Lagerraum
A: 10,26  m2 

U: 13,655  m 

LH: 3,350  m 

B: B1
D: D5

BwKrhs-4-03
Dienstraum
A: 13,99  m2 

U: 15,280  m 

LH: 2,850  m 

B: B3
D: D1

BwKrhs-4-06
Dienstraum
A: 14,65  m2 

U: 15,570  m 

LH: 2,850  m 

B: B3
D: D1

BwKrhs-4-05
Dienstraum
A: 14,73  m2 

U: 15,665  m 

LH: 2,850  m 

B: B3
D: D1

BwKrhs-3-01
Dienstraum
A: 11,90  m2 

U: 14,395  m 

LH: 2,850  m 

B: B3
D: D1

BwKrhs-3-03
Dienstraum
A: 24,03  m2 

U: 19,670  m 

LH: 2,850  m 

B: B3
D: D1

BwKrhs-9-06
Dienstraum
A: 13,42  m2 

U: 15,715  m 

LH: 2,850  m 

B: B3
D: D1

BwKrhs-9-05
Dienstraum
A: 13,64  m2 

U: 15,745  m 

LH: 2,850  m 

B: B3
D: D1

BwKrhs-9-04
Dienstraum
A: 13,13  m2 

U: 15,565  m 

LH: 2,850  m 

B: B3
D: D1

BwKrhs-9-03
Dienstraum
A: 11,69  m2 

U: 14,365  m 

LH: 2,850  m 

B: B3
D: D1

BwKrhs-9-02
Dienstraum
A: 11,90  m2 

U: 14,395  m 

LH: 2,850  m 

B: B3
D: D1

BwKrhs-9-01
Dienstraum
A: 12,32  m2 

U: 14,575  m 

LH: 2,850  m 

B: B3
D: D1

3.05
Pumi
A: 4,19  m2 

U: 8,360  m 

LH: 3,350  m 

B: B9
D: D5

3.01
ELT
A: 4,56  m2 

U: 8,650  m 

LH: 3,350  m 

B: B6
D: D6

BwKrhs-12-01
Lager-/ B-Raum | 18P
A: 35,64  m2 

U: 24,700  m 

LH: 2,850  m 

B: B1
D: D2.1

BwKrhs-2-08
Lagerraum
A: 17,40  m2 

U: 17,295  m 

LH: 3,350  m 

B: B1
D: D5

BwKrhs-4-02
Dienstraum
A: 14,34  m2 

U: 15,450  m 

LH: 2,850  m 

B: B3
D: D1

BwKrhs-5-02
Dienstraum
A: 12,14  m2 

U: 14,270  m 

LH: 2,850  m 

B: B3
D: D1

3.T.01
TRH-A
A: 23,85  m2 

U: 21,160  m 

LH: 3,350  m 

B: B5
D: D4

3.F.01
Flur
A: 66,83  m2 

U: 66,245  m 

LH: 2,550  m 

B: B1
D: D1

3.T.02
TRH-B
A: 28,24  m2 

U: 25,130  m 

LH: 3,350  m 

B: B5
D: D4

3.T.03
TRH-C
A: 24,91  m2 

U: 24,415  m 

LH: 3,350  m 

B: B5
D: D4

3.F.03
Flur
A: 72,02  m2 

U: 83,590  m 

LH: 2,550  m 

B: B1
D: D1

3.F.03-1
Flur
A: 3,04  m2 

U: 7,470  m 

LH: 2,550  m 

B: B1
D: D3

3.F.02-1
Flur
A: 3,08  m2 

U: 7,500  m 

LH: 2,550  m 

B: B1
D: D3

3.04
ZBV
A: 5,42  m2 

U: 9,475  m 

LH: 3,350  m 

B: B6
D: D5

3.F.02
Flur
A: 91,51  m2 

U: 104,530  m 

LH: 2,550  m 

B: B1
D: D1

3.F.01-1
Flur
A: 16,31  m2 

U: 21,560  m 

LH: 2,550  m 

B: B1
D: D1

3.10
Technik
A: 3,00  m2 

U: 7,410  m 

LH: 3,350  m 

B: B6
D: D6

3.11
Technik
A: 2,68  m2 

U: 6,960  m 

LH: 3,350  m 

B: B6
D: D6

3.13
Technik
NGF: 2,74  m
LRH: 3,280  m

BwKrhs-12-04.1
WC-H Vorraum
A: 2,81  m2 

U: 7,030  m 

LH: 2,510  m 

B: B9
D: D3
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RB 2,41  x3,18  

FIB 0,00
Raffstore außen

T_BwKrhs-9-04_0.01
RB 1,01  x2,51  

32 dB

T_BwKrhs-9-05_0.01
RB 1,01  x2,51  

32 dB

T_BwKrhs-9-06_0.01
RB 1,01  x2,51  

32 dB

T_BwKrhs-3-03_0.01
RB 1,01  x2,51  

32 dB
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Hueck WS075 Typ-L
RB 1,09  x2,01  

BRH 55  

Raffstore außen

Hueck WS075 Typ-R
RB 1,09  x2,01  

BRH 55  

Raffstore außen

Hueck WS075 Typ-R
RB 1,09  x2,01  

BRH 55  

Raffstore außen

Hueck WS075 Typ-L
RB 1,09  x2,01  

BRH 55  

Raffstore außen

Hueck WS075 Typ-L
RB 1,09  x2,01  

BRH 55  

Raffstore außen

Hueck WS075 Typ-R
RB 1,09  x2,01  

BRH 55  

Raffstore außen

Hueck WS075 Typ-L
RB 1,09  x2,01  

BRH 55  

Raffstore außen

Hueck WS075 Typ-L
RB 1,09  x2,01  

BRH 55  

Raffstore außen

Hueck WS075 Typ-R
RB 1,09  x2,01  

BRH 55  

Raffstore außen

Hueck WS075 Typ-L
RB 1,09  x2,01  

BRH 55  

Raffstore außen

Hueck WS075 Typ-R
RB 1,09  x2,01  

BRH 55  

Raffstore außen

Hueck WS075 Typ-L
RB 1,09  x2,01  

BRH 55  

Raffstore außen

T_BwKrhs-3-02_0.01
RB 1,01  x2,51  

F T30 RS

T_BwKrhs-8-01_0.01
RB 1,01  x2,51  

32 dB

T_BwKrhs-8-07_0.01
RB 1,01  x2,51  

32 dB

T_BwKrhs-8-03_0.01
RB 1,01  x2,51  

32 dB
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B

Hueck WS075 Typ-L
RB 1,09  x2,01  

BRH 55  

Raffstore außen

Hueck WS075 Typ-R
RB 1,09  x2,01  

BRH 55  

Raffstore außen

Hueck WS075 Typ-R
RB 1,09  x2,01  

BRH 55  

Raffstore außen

Hueck WS075 Typ-R
RB 1,09  x2,01  

BRH 55  

Raffstore außen

Hueck WS075 Typ-L
RB 1,09  x2,01  

BRH 55  

Raffstore außen

Hueck WS075 Typ-L
RB 1,09  x2,01  

BRH 55  

Raffstore außen

Hueck WS075 Typ-L
RB 1,09  x2,01  

BRH 55  

Raffstore außen

Hueck WS075 Typ-L
RB 1,09  x2,01  

BRH 55  

Raffstore außen

Hueck WS075 Typ-L
RB 1,09  x2,01  

BRH 55  

Raffstore außen

Hueck WS075 Typ-R
RB 1,09  x2,01  

BRH 55  

Raffstore außen

Hueck WS075 Typ-R
RB 1,09  x2,01  

BRH 55  

Raffstore außen

Hueck WS075 Typ-L
RB 1,09  x2,01  

BRH 55  

Raffstore außen

T_BwKrhs-9-01_0.01
RB 1,01  x2,51  

32 dB

T_BwKrhs-9-02_0.01
RB 1,01  x2,51  

32 dB

T_BwKrhs-9-03_0.01
RB 1,01  x2,51  

32 dB

T_BwKrhs-3-05_0.01
RB 1,01  x2,51  

32 dB

T_BwKrhs-3-04_0.01
RB 1,01  x2,51  

32 dB

T_BwKrhs-3-01_0.01
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3.A.01
Aufzug BW
A: 5,61  m2 

U: 9,500  m 

LH: 3,450  m 

B: unbehandelt
D: Unbehandelt
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