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BwDLZ-7-04
Müllentsorgung
A: 13,22  m2 

U: 14,9485  m 

LH: 2,795  m 

B: B10
D: D6

BwKrhs-10-01
Aktenarchiv
A: 145,18  m2 

U: 65,4255  m 

LH: 2,795  m 

B: B10
D: D6

BwKrhs-4-11
Lagerraum
A: 15,60  m2 

U: 16,6285  m 

LH: 2,795  m 

B: B10
D: D6

BwKrhs-4-10
Lagerraum
A: 144,59  m2 

U: 66,5155  m 

LH: 2,795  m 

B: B10
D: D6

U.03
ZBV
A: 20,35  m2 

U: 18,275  m 

LH: 2,795  m 

B: B10
D: D6

BwKrhs-4-15.1
Lagerraum
A: 107,85  m2 

U: 56,2775  m 

LH: 2,795  m 

B: B10
D: D6

BwDLZ-2-07
Lagerraum
A: 19,94  m2 

U: 17,8865  m 

LH: 2,795  m 

B: B10
D: D6

BwKrhs-5-07
Lagerraum
A: 11,85  m2 

U: 14,7755  m 

LH: 2,795  m 

B: B10
D: D6

GA-12-05
Lagerraum Hausmeister
A: 18,18  m2 

U: 19,390  m 

LH: 2,795  m 

B: B10
D: D6

BwKrhs-4-13
Lagerraum
A: 15,70  m2 

U: 16,490  m 

LH: 2,795  m 

B: B10
D: D6

BwKrhs-4-15.2
Lagerraum
A: 49,25  m2 

U: 30,6495  m 

LH: 2,795  m 

B: B10
D: D6

BwKrhs-4-12
Lagerraum
A: 33,09  m2 

U: 23,090  m 

LH: 2,795  m 

B: B10
D: D6

BwKrhs-8-09
Archiv
A: 22,56  m2 

U: 23,9175  m 

LH: 2,795  m 

B: B10
D: D6

U.02
ELT DV
A: 17,71  m2 

U: 17,280  m 

LH: 2,795  m 

B: B10
D: D6

U.06
Pumi
A: 4,36  m2 

U: 8,390  m 

LH: 2,795  m 

B: B10
D: D6

U.01
ELT
A: 4,60  m2 

U: 9,960  m 

LH: 2,795  m 

B: B10
D: D6

U.08
Technik
A: 37,40  m2 

U: 28,510  m 

LH: 2,795  m 

B: B10
D: D6

U.07
GHV
A: 22,87  m2 

U: 19,255  m 

LH: 2,795  m 

B: B10
D: D6

U.T.01
TRH-A
A: 23,73  m2 

U: 21,160  m 

LH: 2,795  m 

B: B10
D: D4

U.F.01
Flur
A: 142,25  m2 

U: 167,2025  m 

LH: 2,795  m 

B: B10
D: D6

U.F.03
Flur
A: 30,99  m2 

U: 37,7375  m 

LH: 2,795  m 

B: B10
D: D6

U.T.03
TRH-C
A: 24,81  m2 

U: 24,425  m 

LH: 2,795  m 

B: B10
D: D4

U.F.02
Flur
A: 142,25  m2 

U: 167,2025  m 

LH: 2,795  m 

B: B10
D: D6

U.04
Heizung Sanitär
A: 28,65  m2 

U: 21,410  m 

LH: 2,795  m 

B: B10
D: D6

U.T.02
TRH-B
A: 28,11  m2 

U: 25,130  m 

LH: 2,795  m 

B: B10
D: D4

BwKrhs-4-04.2
Lagerraum
A: 15,09  m2 

U: 15,771  m 

LH: 2,795  m 

B: B10
D: D6

BwKrhs-4-14.2
Lagerraum
A: 53,45  m2 

U: 32,3765  m 

LH: 2,795  m 

B: B10
D: D6

U.044
Retentionsbecken
A: 119,48  m2 

U: 50,105  m 

LH: 1,640  m 

BwKrhs-4-14.1
Lagerraum
A: 48,78  m2 

U: 30,425  m 

LH: 2,795  m 

B: B10
D: D6
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T_BwKrhs-4-15.1_0.01
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RB 1,01  x2,135  
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F T30 RS

T_BwKrhs-4-13_0.01
RB 1,01  x2,135  

T_U.01_0.01
RB 1,01  x2,135  

T_U.06_0.01
RB 1,01  x2,135  

Lagerräume der zentralen Geräteverwaltung

BwDLZ-3-08
Aktenraum
A: 19,55  m2 

U: 18,1515  m 

LH: 2,795  m 

B: B10
D: D6

U.A.02
Aufzug GA
A: 4,63  m2 

U.A.01
Aufzug BW
A: 5,61  m2 
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