
SDO TOTALE  I  : 1984 m²

SDO CENTRE : 521 m²

SDO SUD : 691 m² SDO NORD : 763 m²

UNITE D'HOSPITALISATION COMPLETE  MEDECINE  INTERNE  I - 2 CONSULTATION NEURO MUSCULAIRE - ERGOTHERAPIE

PC MEDICAL DE MEDECINE INTERNE

 UNITE DE POLYSOMNOGRAPHIE

LT
ELEC.

PL.

PL.
LT.
Elec

SALLE
DE LECTURE 2

PL.
Elec.

PL.
ELEC.

Echelle :

ELEC. CFA

ATTENTE

(EX SAS BIOTOX)

SDO : 676 m2

Echelle :

PL.
Elec.

CHASSIS VITRE+FILM HT. 210

LAVE BASSINS

Trappe 30x50

Contre-Cloison CF1h

22.06 m²
Pièce
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G.T.

EAU GLACEE EXIST.PL.
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CR CR-I CR-I-02
2

CR CR-H CR-CR-H-02
2

CR-IS-02-29
CHAMBRE 1 LIT

12.65 m²

CR-IS-02-27
CHAMBRE 1 LIT

12.70 m²

CR-IS-02-25
CHAMBRE 1 LIT

12.68 m²

CR-IS-02-23
CHAMBRE 1 LIT

12.70 m²

CR-IS-02-21
CHAMBRE 1 LIT

12.88 m²

CR-IS-02-20
BUREAU MED. INTERNES

15.82 m²

CR-IS-02-19
BUREAU MED. EXTERNES

15.07 m²

CR-IS-02-15
CHAMBRE 1 LIT

12.31 m²

CR-IS-02-12
CHAMBRE 1 LIT

12.28 m²

CR-IS-02-10
CHAMBRE 1 LIT

12.62 m²

CR-IS-02-08
CHAMBRE 2 LITS

24.30 m²

CR-IS-02-04
CHAMBRE 1 LIT PMR

13.65 m²

CR-IS-02-02
ACCUEIL FAMILLES

14.27 m²

CR-IS-02-17
CIRCULATION  1

50.45 m²

CR-IS-02-01
CIRCULATION  2

50.10 m²

CR-IS-02-30
OFFICE 

ALIMENTAIRE
19.47 m²

CR-IS-02-28
CHAMBRE 2 LITS

21.05 m²

CR-IS-02-26
LAVE-BASSINS

+DECONTA
6.36 m²

CR-IS-02-28A
SANIT.

3.68 m²

CR-IS-02-24A
SANIT.

3.71 m²

CR-IS-02-24
CHAMBRE 2 LITS

20.80 m²

CR-IS-02-22
CHAMBRE 1 LIT

15.15 m²

CR-IS-02-22A
SANIT.

2.80 m²

CR-IS-02-18A
BUREAU 1

8.02 m²

CR-IS-02-18B
BUREAU 2

7.89 m²

CR-IS-02-18
SALLE DE SOINS

21.18 m²

CR-IS-02-16
RGT. GROS MATERIEL 

20.09 m²

CR-IS-02-14
RANGEMENT

3.82 m²

CR-IS-02-13
BUREAU

 CADRE DE SANTE
11.08 m²

CR-IS-02-11
CHAMBRE 2 LITS

22.20 m²

CR-IS-02-11A
SANIT.

3.70 m²

CR-IS-02-07A
SANIT.

3.68 m²

CR-IS-02-09
LINGE PROPRE

7.88 m²

CR-IS-02-07
CHAMBRE 2 LITS

20.75 m²

CR-IS-02-06
LOCAL

MÉNAGE
3.85 m²

CR-IS-02-05
DETENTE 

PERSONNEL
14.48 m²

CR-IS-02-03
HOSPIMAG

18.80 m²

CR-IS-02-29A
SANIT.

2.80 m²

CR-IS-02-27A
SANIT.

2.80 m²

CR-IS-02-25A
SANIT.

2.80 m²

CR-IS-02-23A
SANIT.

2.80 m²

CR-IS-02-21A
SANIT.

2.80 m²

CR-IS-02-15A
SANIT.

2.80 m²

CR-IS-02-12A
SANIT.

3.34 m²

CR-IS-02-10A
SANIT.

3.22 m²

CR-IS-02-08A
SANIT.

3.90m²

CR-IS-02-04A
SANIT.PMR

4.02m²

CR-IS-02-32
RGT. 

PETIT MATERIEL 2
8.00 m²

CR-IS-02-33
PALIER

ESCALIER SUD
 7.90m²

CR-IC-02-01
CIRCULATION
HALL CENTRAL

68.50m²

CR-IC-02-03
CIRCULATION

15.70m²CR-IC-02-04
BUREAU MEDICAL  3

ADJOINT CHEF DE SERVICE
19.80m²

CR-IC-02-05
BUREAU MEDICAL  2

13.40m²

CR-IC-02-06
SECRETARIAT

39.80m²

CR-IC-02-07
BUREAU MEDICAL 1 
CHEF DE SERVICE

20.05m²

CR-IC-02-08
RGT. SECRETARIAT

14.32m²

CR-IC-02-09
ATTENTE PATIENTS

14.35m²

CR-IC-02-02
PALIER

ESCALIER CENTRAL
13.34m²

CR-IC-02-19
ATTENTE

32.80m²

CR-IC-02-18
RANGEMENT

UNITES DE SOINS
15.00m²

CR-IC-02-17
RANGEMENT

14.60m²
CR-IC-02-16

SAS

2.72m²

CR-IC-02-20
BUREAU MEDICAL

15.35m²

CR-IC-02-15
LOCAL POUBELLES

ET LINGE SALE COMMUN
12.55m²

CR-IC-02-31
SAS

10.20m²

CR-IC-02-30
SANITAIRE

PUBLIC
8.75m²

CR-IC-02-30B
WC

1.67m²

CR-IC-02-30C
WC PMR

3.25m²

CR-IC-02-29
SANIT.

6.34m²

CR-IC-02-29B
WC

PUBLIC
1.50m²

CR-IC-02-29C
WC

PERS.
1.40m²

CR-IC-02-21
BOX 2

15.60m²

CR-IC-02-22
BOX 1

15.45m²

CR-IC-02-23B
ACCUEIL

SECRETARIAT
25.00m²

CR-IC-02-23A
SALLE ERGOTHERAPIE

34.75m²

CR-IC-02-23
SAS

5.94m²

CR-IC-02-24
ATELIER ERGO. 

5.60m²

CR-IC-02-28
LOCAL VMC

4.20m²

CR-IN-02-67
CIRCULATION

66.25m²

CR-IN-02-01
SANIT.

2.75m² CR-IN-02-02
CHAMBRE 1 LIT

SOMMEIL 
13.27m²

CR-IN-02-04
CHAMBRE 1 LIT

SOMMEIL 
15.05m²

CR-IN-02-03
SANIT.

3.00m²

CR-IN-02-05
SANIT.

3.26m²

CR-IN-02-06
CHAMBRE 1 LIT

SOMMEIL 
15.23m²

CR-IN-02-07
SANIT.

4.07m²

CR-IN-02-08
CHAMBRE 1 LIT PMR

SOMMEIL 
14.51m²

CR-IN-02-10
CHAMBRE 1 LIT

SOMMEIL 
15.03m²

CR-IN-02-11
SANIT.

3.00m²

CR-IN-02-12
CHAMBRE 1 LIT

SOMMEIL 
15.32m²

CR-IN-02-13
SANIT.

3.07m²
CR-IN-02-15

SANIT.

2.90m² CR-IN-02-14
CHAMBRE 1 LIT
SOMMEIL GHN

12.82m²

CR-IN-02-65A
BUREAU

DES INTERNES (2p)
12.70m²

CR-IN-02-64
BUREAU

CADRE DE SANTE
8.95m²

CR-IN-02-65B
BUREAU IDE

DE COORDINATION
13.30m²

CR-IN-02-63
DETENTE

14.80m²

CR-IN-02-61
CHAMBRE 1 LIT

SOMMEIL 
12.24m²

CR-IN-02-59
CHAMBRE 1 LIT

SOMMEIL 
12.00m²

CR-IN-02-57
CHAMBRE 1 LIT
SOMMEIL GHN

11.25m²
CR-IN-02-62

SANIT.

2.17m²

CR-IN-02-60
SANIT.

2.62m²

CR-IN-02-58
SANIT.

2.70m²

CR-IN-02-56
SALLE DE PREPARATION

POSE D'ELECTRODES
10.00m²

CR-IN-02-55
SANIT.
PERS.

2.85m²

CR-IN-02-16
SALLE 

DE LECTURE 1
17.20m²

CR-IN-02-19
SANIT.

3.46m²

CR-IN-02-18
CHAMBRE 1 LIT
SOMMEIL GHN

14.57m²

CR-IN-02-21
SANIT.

3.93m²

CR-IN-02-23
SANIT.

3.31m²

CR-IN-02-20
CHAMBRE 1 LIT
SOMMEIL GHN

15.14m²

CR-IN-02-22
CHAMBRE 1 LIT

HDS
14.21m²

CR-IN-02-25
SANIT.

4.32m²

CR-IN-02-24
CHAMBRE 1 LIT PMR

HDS
14.78m²

CR-IN-02-26
OFFICE 

ALIMENTAIRE
18.10m² CR-IN-02-28

RANGEMENT

12.74m²

CR-IN-02-29
SAS

6.50m²

CR-IN-02-30
LOCAL 

DECONTAMINATION
16.55m²

CR-IS-02-31
DGT.

18.17m²

CR-IN-02-33
PALIER

ESCALIER NORD
6.76m²

CR-IN-02-68
CIRCULATION

59.02m²

CR-IC-02-34
HALL D'ACCES

NORD
32.28m²

CR-IN-02-47
SALLE DE SOINS

41.50m²

CR-IN-02-45
CHAMBRE 2 LITS

HDS
18.09m²

CR-IN-02-42
CHAMBRE 2 LITS

HDS
17.79m²

CR-IN-02-39
CHAMBRE 2 LITS

HDS
18.00m²

CR-IN-02-36
BUREAU +

DOSSIERS MEDICAUX
20.55m²

CR-IN-02-46
SANIT.

3.00m²

CR-IN-02-41
SANIT.

2.90m²

CR-IN-02-40
SANIT.

2.90m²

CR-H-02-21
CHAM

BRE N°16
1 LIT

12.97m
²

CR-H-02-22
SANIT.

3.09m
²

CR-H-02-23
CHAM

BRE N°15
1 LIT

12.54m
²

CR-H-02-25
SANIT.

3.09m
²

CR-H-02-24
SANIT.

2.81m
²

CR-H-02-26
CHAM

BRE N°14
1 LIT

12.25m
²

CR-H-02-27
SANIT.

3.93m
²

CR-H-02-28
CHAM

BRE N°13
1 LIT

12.97m
²

CR-H-02-29
CHAM

BRE N°12
1 LIT

13.96m
²

CR-H-02-30
SANIT.

3.80m
²

CR-H-02-31
SANIT.

4.43m
²

CR-H-02-32
CHAM

BRE N°11
1 LIT

15.08m
²

CR-H-02-33
RANGEM

ENT

12.36m
²

CR-H-02-34
CHAM

BRE N°10 
1 LIT

13.54m
² CR-H-02-35

SANIT.

3.17m
²

CR-H-02-20
SANIT.
PERS.

1.50m
²

CR-H-02-19
LOCAL

TECHNIQUE
3.81m

2

CR-H-02-18
CIRCULATION

57.10m
²

CR-H-02-17
RANGEM

ENT

5.27m
²

CR-H-02-36
SANIT.

3.33m
²

CR-H-02-38
SAS

3.06m
²

CR-H-02-38A
SAS

3.06m
²

CR-H-02-40
SANIT.

3.78m
²

CR-H-02-37
CHAM

BRE N°9
1 LIT

10.22m
²

CR-H-02-39
CHAM

BRE N°8 
1 LIT

10.60m
²

CR-H-02-42
CHAM

BRE N°3  
1 LIT

10.22m
²

CR-H-02-44
CHAM

BRE N°2 
1 LIT

11.60m
²

CR-H-02-41
SANIT.

3.55m
²

CR-H-02-43
SAS

3.06m
²

CR-H-02-43A
SAS

3.06m
²

CR-H-02-45
SANIT.

3.80m
²

CR-H-02-46
BUREAU 

SECRETARIAT
11.14m

2

CR-H-02-47
BUREAU 
M

EDICAL
20.43m

2

CR-H-02-01
CIRCULATION

84.17m
²

CR-H-02-48
SALLE DE SOINS

30.23m
2

CR-H-02-49
LOCAL NETTOYAGE

DESINFECTION
13.29m

2

CR-H-02-50
OFFICE

21.22m
²

CR-H-02-52
LOCAL

TECHNIQUE
5.66m

²

ELEC. CFO

CR-H-02-51
SANIT.
PM

R
3.15m

²

CR-H-02-16
CHAM

BRE N°6 et 7       

18.26m
²

CR-H-02-13
CHAM

BRE N°4 et 5       
 1 LIT

17.64m
²

CR-H-02-11
CHAM

BRE N°1  
1 LIT

13.17m
²

CR-H-02-10
BUREAU 

CADRE DE SANTE
13.04m

²

CR-H-02-09
RGT

HOSPIM
AG

10.25m
²

CR-H-02-08
RGT.

7.28m
²

CR-H-02-07
DETENTE 

PERSONNEL
16.91m

²

CR-H-02-06
BUREAU

9.35m
²

CR-H-02-05
SAS 

2.70m
²

CR-H-02-04
SANITAIRE

PERSO.
4.25m

²

CR-H-02-03
LINGE SALE/

DECHETS
8.80m

²

CR-H-02-02
PALIER

ESCALIER EST
9.60m

²

CR-H-02-14
SANIT.

3.82m
²

CR-H-02-15
SANIT.

3.16m
²

CR-H-02-12
SANIT.

2.98m
²

M-M

VISITEURS

M-M

ASC-CR-I-4

ASC-CR-I-5

ASC-CR-I-1
M-M

ASC-CR-I-2ASC-CR-I-1
M-C

(neutralisé)
M-C
2000kg

ASC-CR-I-7

ASC-CR-H-1
M

-M

ASC-CR-H-2
M

-M
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