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90x90
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-3.40

AN
1800x800

VB
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VH
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Ai: -1.6

VB
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VB
140x135
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trainasse

MM

MM

MM
2000 kg

2000 kg

2000 kg

A-Tierce (T)

2
2

CR-P-S1-03
P1

A-Tierce (T)

2
2

CR-P-S1-02
P1A-Tierce (T)

2
2

CR-P-S1-15
P1

A-Tierce (T)

2
2

CR-P-S1-16
P1

A-Tierce (T)

2
2

CR-P-S1-11
P1

Int. Simple

1
2

CR-P-S1-12
P1

A-Tierce (T)

2
2

CR-P-S1-10
P1

A-Tierce (T)

2
2

CR-P-S1-14
P1

A-Tierce (T)

2
2

CR-P-S1-07
P1

A-Tierce (T)

2
2

CR-P-S1-08
P1 A-Tierce (T)

2
2

CR-P-S1-06
P1

A-Tierce (T)

2
2

CR-P-ES-01A P1

ARC_POR_Tierce

2
2

CR-P-S1-01
P2

A-Tierce (T)

2
2

CR-P-S1-03A P1

A-Tierce (T)

2
2

CR-P-S1-07
P2

A-Tierce (T)

2
2

CR-P-ES-02A P1

A-Tierce (T)

2
2

CR-P-S1-09
P1

A-Tierce (T)

2
2

CR-P-S1-07
P3

A-Tierce (T)

2
2

CR-P-S1-10
P2

ARC_POR_Simple

1
2

CR-P-S1-01
P1

247 NGF

247 NGF

MM
2000 kg

-3.40

-3.39-3.39

-3.40

-4.87

-4.87

VB2
désenfumage en

plafond

H-S1-01 P2

VB
30x70

Ai: -4.60

VB
30x30

Ai: -4.60

CR CR-P CR-P-S1
-1

CR-P-S1-01
CIRCULATION

159.91 m²

CR-P-S1-17
Bassin de rétention EP

36.75 m²

CR-P-S1-16
local technique Sous station

LT05
22.93 m²

CR-P-S1-15
Local déchets central

DEC02
32.79 m²

CR-P-S1-12
Local technique Eau glacée

LT06
13.95 m²

CR-P-S1-10
Surface vacante

72.48 m²

CR-P-S1-11
LOCAL TECHNIQUE CTA

LT03
49.93 m²

CR-P-S1-14
local Trait. eau

LT04
49.93 m²

CR-P-S1-09
Surface vacante

91.66 m²

CR-P-S1-08
Surface vacante

61.49 m²

CR-P-S1-07
Surface vacante

96.16 m²

CR-P-S1-06
Surface vacante

92.81 m²

CR-P-G-01
Galerie sous-sol

43.83 m²

CR-P-S1-02
Local tech. production de vide

LT01
16.24 m²

CR-P-S1-03
sas local effluent

LT02
13.78 m²

CR-P-S1-03A
local effluent

LT02
35.36 m²

ASC-CR-P-3

ASC-CR-P-4

ASC-CR-P-2

ASC-CR-P-1

CR-P-ES-01A
ESCALIER 1

18.41 m²

CR-P-ES-02A
ESCALIER 2

7.24 m²

SDO : 826 m2
P
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