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AXE A LIVRAISONS

Courette
Prise d'air

neuve

Prise d'air
200x600

15.19 m²
B' S1062

Chambre 4

29.73 m²
B' S1061

Chambre 3

14.40 m²
B' S1063

Chambre 5

15.13 m²
B' S1064

Chambre 6

26.56 m²
B' S1060

Surveillante

30.54 m²
B' S1059

Chambre 2

6.00 m²
B' S1058

Groupe secours

15.13 m²
B' S1065

Chambre 7

30.21 m²
B' S1057

Chambre 1

21.03 m²
B' S1056

Surveillante

16.36 m²
B' S1066

Chambre 8

16.55 m²
B' S1067

Chambre 9

5.92 m²
B' S1068

LB

122.13  m²
B' S1054

Dgt

15.13 m²
B' S1055

Rangement

17.27 m²
B' S1069
Attente

15.43m²
B' S1070
Entrée

4.87 m²
B' S1072

Douche PMR

6.59 m²
B' S1071

Dgt

15.33 m²
B' S1077

Secretariat

6.78 m²
B' S1075

Sanit.Perso.
14.64 m²
B' S1074

Vest. Patients

13.59 m²
B' S1052
Décont.

31.91 m²
B' S1053
Dialysat

14.79 m²
B' S1049
Déchets

15.58 m²
B' S1051

Réserves U.U

10.39 m²
B' S1050

Rgt

173.29m²
-1.Hem-C6

15.17 m²
B' S1047
Ménage

8.14 m²
B' S1046
L. Propre

18.14 m²
B' S1048

Salle de Soins

11.97 m²
B' S1034

Bureau polyvalent

16.92 m²
B' S1033

Chambre 6

17.35 m²
B' S1032

Chambre 5

15.14 m²
B' S1029

Surveillance

27.57 m²
B' S1036

Chambre 1

6.11 m²
B' S1028

Groupe secours

11.14 m²
B' S1027

Surveillance

16.40 m²
B' S1031

Chambre 4

17.41 m²
B' S1030

Chambre 3

27.75 m²
B' S1035

Chambre 2

11.32 m²
B' S1037

Bureau polyvalent

8.10 m²
B' S1038

LB.

8.66 m²
B' S1039

Vest.Hommes

38.40 m²
B' S1040

Vest.Femmes

15.19m²
B' S1042

Bureau Inf.

23.95 m²
B' S1043

Office

26.52 m²
B' S1045

S.A.M

14.81 m²
B' S1078

Bureau Med.

14.83 m²
B' S1080

Bureau Med.

13.99 m²
B' S1081

Bureau cadre

45.98 m²
B' S1076

Circulation

20.17 m²
B' S1082

Bureau Polyvalent

23.71 m²
B' S1083

Stock

96.80 m²
B' S1099

Circulation

40 femmes :
5 douches / 5 
40 casiers / 40 
4 lavabos / 4 
4wc/4

2 hommes :
1 douche / 1
2 casiers / 2
1 lavabos /1
1wc/1

15 hommes :
1 douche / 2 
16 casiers / 15 
1 lavabos / 1
1 wc/1

15 femmes :
2 douches / 2 
16 casiers / 15 
2 lavabos / 2
2 wc/2
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13.28 m²
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B' S1086
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B' S1087
Bureau
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B' S1089
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B' S1090
Bureau
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Sanitaires
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B' S1093
Détente
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Bureau médecin
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CH GARDE 9
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B' S1597
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B' S1596

CH GARDE 8
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B' S1594

Ménage LS

9.15 m²
B' S1593

Linge propre
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15.35 m²
B' S1590

CH GARDE 6
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36.64m²
B' S1599

Circulation

42.21m²
B' S1591
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Ensemble chassis aluminium vitré avec VR 2.06*1.61
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2.69m2
B-1585

sas

Ensemble chassis aluminium vitré avec VR 2.06*1.61
chassis fixe 0.94*1.40
chassis oscillo battant 1.12*1.40

Ensemble chassis aluminium vitré avec VR 2.06*1.61
chassis fixe 0.94*1.40

Ensemble chassis aluminium vitré avec VR 2.06*1.61
chassis fixe 0.94*1.40
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Sas Ambulances
-1.Sau.01
142,92m²

Détente
G S1246
24,34m²

Circulation
G S1245

12m²

Exam
G S1268
15,51m²

Exam
G S1267
13.08m²

Exam
G S1266
13,11 m²

Exam
G S1265
15,19m²

Exam
G S1264
15,25m²

Exam
G S1263
12,59m²

Decho 2
G S1262
14,80 m²

Attente
G S1222
23.7 m² Accueil

G S1225
7,48m²

Attente
G S1226
16,53m²

San. Perso.
G S1228b

3,24m² Vest. H.
G S1230
5,44m²

Déconta.
G S1229
4,98m²

Circulation
G S1224
30,06m²

consutations
G S1237
15,68m²

consultations
G S1236
13,26m²

consultations
G S1235
15,51m²

consultations
G S1234
15,76m²

Bloc petite chirurgie
G S1233
14,56m² Réserve

G S1232a
7,14m²

Détente
G S1231
11,80m²

Assistante sociale
G S1238
11,31m²

Salon des familles
G S1240
11,87m²

Circulation
G S1239
56.7 m²

Brancards
G S1241
20,50 m²

Decho 4
G S1315
17,20 m²

Decho 3
G S1322
19,50 m²

PC Médical
G S1318
35,30 m²

Decho 5
G S1314
14,70 m²

Exam
G S1313
11,14m²

Exam
G S1312
12,37m²

Bains
G S1311
15,58m²

Rés.Office
G S1310
11,24m²

consult. Psy.3
G S1309
12,11m²

Cons. Psy 2
G S1308
12,59m²

Circulation
G S1369
7,25m²

Circulation
G S1261

152,60 m²

Décontamination
G S1272
6,58m²

L.propre
G S1274
4,42m²

San.pers
G S1270
6.34 m²

LB
G S1273
7.81m²

Exam
G S1275
14,07m²

Exam
G S1276
14,06m²

Exam
G S1277
15.17m²

Decho 1
G S1278
14,60 m²

Prépa soins/Surv infir
G S1316
80,0 m²

Circulation
G S1286
138,10 m²

San.
G S1296
2,53m²

L.propre
G S1300
4.60 m²

Sas 
G S1301
7,28m²

Déconta
G S1299
7,79m²

LB
G S1298
7,38m²

San.
G S1297
3,08m²

Exam
G S1295
12,17m²

Exam
G S1294
12,10m²

Exam
G S1293
13,79m²

Exam
G S1292
14,64m²

Decho 6
G S1291
14,50 m²

B. méd.
G S1324
16,90m²

B. méd.
G S1326
15,73m²

Circulation
G S1323
32,14m²

B. méd.
G S1327
16,93m²

B. méd.
G S1328
15,90m²

B. méd.
G S1329
16,38m²

Exam
G S1279
13,95m²

Exam
G S1280
14,48m²

Ménage
G S1281
13,64m²

G S1354
42,88m²

B. med.
G S1356
9,37m²

Office
G S1348
22.08m²

LB
G S1349
5.58m²

Chambre
G S1351
12,37m²

Bains
G S1351
3,54m²

Chambre
G S1353
12,31m²

Bains
G S1353
3,53m²

San. pub
G S1354
3,63m²

Echographie
G S1358
30,41m²

Desh.
G S1359
2,77m²

San. pub
G S1362
2,84m²

Décont.
G S1360
9,14m²

Interprétation
G S1363
13,77m²

DMS
G S1320
23,20 m²

MATERIEL
G S1283
11,04m²

Déchet
G S1284
10,00m²

S. Hôtelier
-G S1285
11,57m²

Exam
G S1290
15,05m²

S. Plâtre
G S1288
16,26m²

Circulation
G S1330
37,86m²

Bains
G S1347
3,20m²

Bains
G S1346
3,48m²

Chambre
G S1347
12,44m²

Chambre
G S1346
12,23m²

Chambre
G S1345
12,23m²

Circulation
G S1340
54,00m²

Bains
G S1345
3,48m²

Bains
G S1344
3,48m²

Chambre
G S1344
12,23m²

Bains
G S1343
3,48m²

Bains
G S1342
3,48m²

Chambre
G S1343
12,23m²

Chambre
G S1342
12,23m²

Axe B
-1.Circ.01
24,91m²

Axe B
-1.Circ.02
81,79m²

Biotox
G S1302
16,07m²

Rhabi.
G S1303
5,19m²

Exam
G S1289
14,71m²

Petite Chir.
G S1287
32,97m²

Circulation
G S1282
69,64m²

Réserve
G S1364
10.11m²

Attente couchée
G S1366
14,69m²

Attente assise
G S1374
6,01m²

Circulation
G S1375
41,95m²

LB
G S1372
3,12m²

San. pub
G S1370
2,83m²

San. pub H
G S1371
3,31m²

San. pub
G S1368
3,15m²

Circulation
G S1355
59,97m²

Radio
G S1361
32,60m²

Dévelop.
G S1365
22,06m²

Radio
G S1367a
32,30m²

Echographie
G S1369
29,23m²

Bains
G S1341
3,06m²

Chambre
G S1341
12,01m²

Déconta.
G S1338
7,13m²

B. Infirmier
G S1339
12,41m²

Circulation
G S1333
93,55m²

Ménage
G S1399
6,75m²

Circulation
G S1376
60,07m²

Bains
G S1377
3,53m²

Chambre
G S1377
12,33m²

Chambre
G S1378
12,33m²

Bains
G S1378
3,53m²

Bains
G S1379
3,53m²

Chambre
G S1379
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Chambre mortuaire
G S1382
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Archives
G S1401
6,22m²

Bureau
G S1402
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Bureau
G S1404
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2,56m²

Sas biot.
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11,68m²

San.
G S1305
1,48m²

San.
G S1306
1,48m²

Sanitaire
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Attente M.M.
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San
G S1383
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Déchets
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Prépa. Soins
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3,48m²
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San. pers
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DAS

DAS

DAS

auto.

VOIE POMPIER

Terre-Plein

auto.

Zone à risque

Zone à risque

Zone à risque

Zone à risque

Zone à risque

Zone à risque

Zone à risque

Zone à risque

Zone à risque

Zone à risque

L.T.  CVC

-1191

-1200

-1210

-1216

BANQUE

-1189

-1190

BF

ENTREE

12.75 m2

-1219

-1229

H
T 

SO
U

S 
G

AI
N

N
E 

AI
R

 F
R

AI
S 

2.
38

LOCAL TECHNIQUE
Espace soudures

Dépot electronique
+élevateur

LT

bonde sol

bonde sol

Toil.
3.12 m2

20.42 m2

-1242

-1230

-1246

-1247

-1257

-1255

-1264

-1265

-1266

m
ur

 m
oe

llo
ns

 0
.2

0 
en

du
it

mur moellons 0.20 enduit

LAVAGE TRI

STOCKAGEBUREAU

MENAGE

locaux à risque

locaux à risque

locaux à risque

locaux à risque locaux à risque

locaux à risque

locaux à risque

locaux à risque

locaux à risque

locaux à risque

locaux à risque
locaux à risque

locaux à risque

locaux à risque

locaux à risque

locaux à risque

locaux à risque

locaux à risque

locaux à risque

locaux à risque

locaux à risque

locaux à risque locaux à risque

locaux à risque

locaux à risque

locaux à risque

local à risque

locaux à risque
locaux à risque

locaux à risque

locaux à risque

GT 59

GT 05

GT 43

GT 44 Bis

GT 87

GTO3

GTO1

GTO2

GTO2

Gaine
technique 48

Gaine
technique 46

Placard PL

Plaque hydro

Plaque hydro

Plaque hydro

Plaque hydro

Plaque hydro

Plaque hydro

Plaque hydro

Chassis alu
120 x
260ht
Vitrage
opale

Passe-plats étanche
double porte
2 niveaux superposés
Niveau Haut (M.P. / Produits finis) :
cotes int. = 45x40ht / prof. = 50 /
bas à + 110/sol fini
Niveau Bas (Déchets)
cotes int. = 45x60ht / prof. = 50 /
bas à + 50/sol fini

aménagement
chevêtre
pour montage grille

LI
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 1

/2
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.0
0 

x 
0.

60
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Dr DUPRE LATOUR

B.CMEE
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0C
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h+

FP
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50

C
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/2
h+

FP

PM
10

0C
F1

/2
h+

FP

CTA 08 SoufflageCTA 07 SoufflageCTA 06bis
Soufflage

CTA 06bis
Extraction

CTA 06 Soufflage

CTA 07 Extraction

CTA 08 Extraction

-0.30 -0.30

HSFP
2.61m

HSFP
2.65m

PP50

PP50

Décontamination
Nettoyage
Radiologie

PP80

PP80

PATIO

PATIO

C

F
P90

P120+occ

ouverture tunnel
1.87x2.79ht

-1174b

ChT°
PetitDej

P9
0s

tra
t+

oc
cu

l

P9
0s

tra
t.o

cc
ul

DrMarie DUPERRIL DrPhilippe FLAHAUT

MmeEvaGLEIZES

DrThéaVENET

DrCécileCHARREYRASDrCamille DONNETDrMagali MASSE

M.MadjidACHOUR

venant du E S1 venant du E N3

venant du PC UME venant du PC UMEvenant de F N1 MaterB

venant du E N3

venant du E S1

VESTIAIRES F 36 CASIERS 0.30

176pers/65libres

PP
90

ChFixe110x0.6htPF1/2h
All1.70m

ChFixe110x0.6htPF1/2h
All1.70m

-1003b

ENTREE

E46G

E45G

-1053

PP70

PP90

PP
70

DSM 60

DSM 59

DSM 54

MM HNC47 MM HNC48 MP HN C1 MP HN C2
DSM 75DSM 74DSM 71DSM 77

FOSSE

FOSSE

Sales - bloc 17 Propre - bloc 17

FOSSE 

MP HN H1

MM HN H25

condamnée

E4A

E3A

E2A

E1A

E5A

E9B

E11B E10B

E13B

E12B

E

40.44 m2 brut

siphon sol

PM90+imposte
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e 
+g

ril
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PV90
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QUENCH

PP 90 PP 90 

PP 90 

2.71m2 2.71m2

21.50m2

Desh.

Toil.

Desh.

PP
 9

0 

I.R.M.
PASSAGE

RECHERCHE

47.72 m2

rejet CTA

FOT 40

FOT 53 FOT 54FOT 51

DSM 64

FOT 14

FOT 16

FOT 21

FOT 17

FOT 19

FOT 15

FOT 22

FOT 18

FOT 23

FOT 20

FOT 25

FOT 26

FOT 31

FOT 27

FOT 32 FOT 28

FOT 33 FOT 29

FOT 30

DSM 46

M 2437

M 2435

M 2434

M 2436

WB 720

WB 721

FOT 55

FOT 52

FOT 50

FOT 45

FOT 48FOT 49FOT 65

M 2438

FOT 35

FOT 41

FOT 38

FOT 43

M 2439

M 2440

FOT 39

FOT 47FOT 46

EHI 20

DSM 44

MC HN B24

MC HN H27 MC HN H26

MC HN H28

MC HN B19

MC HN G37

MM HN G42

MC HN A11

MC HN A14

MM HN A15

MP HN A5

MM HN A13

MP HN A4

MP HN A3

MM HN A12

MM HN A10

MP HN B3

MM HN B21

MM HN B22

MC HN B20

MM HN B16
MM HN B17

MM HN B18

MP HN B2

MC HN B23

MC HN G41

MP HN A2

MP HN G2

MC HN H34 MC HN H36

MC HN H33

MC HN H65

MC HN H29

MC HN D49

MM HN E54

MC HN E55 MC HN E52

MM HN E53

MP HN E1

MC HN F57

MM HN F56

MP HN F1

MM HN C46

MC HN C45

MC HN C44

MC HN C43

MM HN G38 MM HN G39 MM HN G40

MP HN G1

MP HN E2

MP HN H2

MP HN H3

FOSSE

FOT 37

FOT 36 

DSM 49

Al
l.0

.8
0m

MC HN H31

FOT 44

E53H E52H

E54H

E49G

E48G

E55H E56H

E47G

E58H

E41FE42F

E39FE40F

E57H

E19B

E18B E17BE16B

E21C

E23C

E24C

E22C

E28D

E59H

E60H

E29D

E30D

E25C

MP HN D1
DSM 47

E7B

E8B

19.66m²
H S1186

Conditionnement Linge

22.45m²
H S1174

Tunel de lavage

18.53m²
H S1175

4.67m²
H S1174b

48.84 m²
H S1190

Chaudière autoclave

90.10 m²
H S1188

7.07 m²
C S1058

Osmoseur - Traitement EAU

42.32 m²
C S1057

Pompes à Vide

70.50 m²
C S1056

TRANSFO

41.50 m²
C S1052

Local Tech. Ss Station 2

49.94 m²
C S1053
Stockage

2.00 m²
C S1054

47.47 m²
C S1051

Réunions-Bibliothèque

24.22 m²
C S1050

Local d'enseignement

51.35 m²
C S1046

Circulation

34.58 m²
C S1058

Sas - sales

12.27 m²
C S1059

Reserve Anapth

12.85 m²
C S1047
Bureau

Hall
A S1443
4,80 m²

Hall
A S1442
3.37 m²

Local disponible
A S1432

113,61 m²

Local disponible
A S1423

122,67 m²

99.47 m²
C S1001

Hall Ascenseurs - Malade

57.37 m²
C S1001

Hall Ascenseurs - Publics

61.98 m²
C S1004

Circulation

40.07m²
C S1007

Bibliotheque

7.56 m²
C S1045

Rgt

10.61 m²
C S1046

Sanitaires

13.98 m²
C S1041

Circulation

18.86 m²
C S1044

Détente personnel

14.74 m²
C S1040

Prélev. Cornée

6.61m²
C S1042

Rgt
2.81m²

C S1043
Local Tech. CTA

22.75m²
C S1039

Salle Autopsie

10.00m²
C S1038

Sas60.55m²
C S1037

Préparation corps

14.23m²
C S1034

Présentation aux familles

16.74m²
C S1035

Présentation aux familles
16.42m²
C S1036

Présentation aux familles

14.53m²
C S1033

Départ des corps

83.38m²
C S1027

Hall-Attente

8.35m²
C S1031
B.P.F.

13.40m²
C S1030

Attente Familles

13.41m²
C S1029

B. Cadre Infirmier

48.38m²
C S1014

Spéciales Tech.

4.88m²
C S1028

Sanitaire PMR

10.80m²
C S1026

17.46m²
C S1025

Circulation

42.51m²
C S1024

Circulation

23.48m²
C S1015

Coloration 12.84m²
C S1016

Tumorothèque Labo

13.80m²
C S1017
Laverie

10.03m²
C S1018

Macro Stock

10.69m²
C S1020
Rgt Stock

10.00m²
C S1021
Vest. H

3.57m²
C S1019

Sanitaire PMR

12.06m²
C S1023
Vest. F

38.30m²
C S1011

Circulation

48.86m²
C S1013

Montage des lames

48.14m²
C S1012

Pièce de coupe

71.60m²
C S1011
Macro

44.08m²
C S1009
Accueil

21.50 m²
H S1193

B. Medecin
17.17 m²
H S1209

Attente Couchée IRM1

4.51 m²
H S1203

Deshab. 2

4.51 m²
H S1206

Deshab. 1

2.89m²
H S1205

Sanitaire PMR

2.93 m²
H S1204

Deshab. 3

12.75 m²
H S1202

Attente Valide IRM116.78 m²
H S1208

Local Tech. IRM1
42.23 m²
H S1207

IRM1 (1.5T)

20.14 m²
H S1211

IRM1 (Commande - Interprétation)

20.14 m²
H S1216

IRM2 (Commande - Interprétation)

43.47 m²
H S1217

IRM2 (3T)
16.78 m²
H S1218

Local Tech. IRM2

10.56m²
H S1212

Pharmacie
7.97m²

H S1214

1.65m²
H S1213

Sanit.

13.62 m²
H S1225

Attente Valide IRM2

4.06 m²
H S1224

Deshab. 3

3.78m²
H S1221

Sanitaire PMR

44.81m²
H S1220

Attente Couchée IRM2

3.42 m²
H S1219

Deshab. 2

3.42 m²
H S1222

Deshab. 1

5.85 m²
H S1229
Menage

16.35 m²
H S1227

Vestiaires Perso.

10.92 m²
H S1231
Réserve

18.70m²
H S1228

Détente perso.

3.76m²
H S1226

Sanitaire patients

10.05 m²
H S1201

Sas

26.19 m²
H S1200

Entrée IRM1

50.27m²
H S1200

Entrée IRM2

21.60m²
H S1215
Accueil 

31.78m²
H S1230

Circulation

12.75 m²
H S1249
Détente

10.40 m²
H S1248
Bureau

245.13m²
H S1244

Atelier Electrotechnique

11.12 m²
H S1247

Bureau Carl

8.45m²
H S1246
Bureau 

8.45m²
H S1245
Bureau 

m²
B' S1044

5.54 m²
B' S1084

LOCAL ELEC

10.61 m²
B' S

13.35 m²
B' S1079

 52.68m²
B' S1085

10.44m²
B' S1598

CH GARDE 10

19.08 m²
B' S1098

B. médecin 9

8.39 m²
B' S1000
Interne 10

4.05 m²
B' S1001
Archives

61.29 m²
C S1010

Secrétariat

13.88 m²
H' S1581
Bureau 4

11.02 m²
H' S1580
Bureau 3

17.95 m²
H' S1579
Bureau 2

12.80 m²
H' S1578
Bureau 1

31.37 m²
H' S1571

Détente ambulanciers

169.18 m²
H' S1569

Transport des patients

15.30 m²
H' S1566

Bureau C.S

12.12 m²
H' S1565

Bureau A.C

10.90 m²
H' S1563

Entrée

44.90 m²
H' S1567
Détente

22.14 m²
H' S1568

Régulation

7.48 m²
H' S1564

Vest. sale + Visit.

4.84 m²
H' S1579
Toil. visit.

55.96 m²
H' S1570

Nettoyage matériel

40.18 m²
H' S1552

Echantillons

31.10 m²
H' S1554

Archives 2

7.86 m²
H' S1556

Local Informatique

13.55 m²
H' S1575
Détente

12.21 m²
H' S1574
Vest. Toil.

8.41 m²
H' S1555

Chamre froide ( à modifier ? )

21.45 m²
H' S1

Zone stockage froid

41.42 m²
H' S1548

Détente préparateurs

3.67 m²
H' S1550

WC 6

3.67 m²
H' S1551

WC 7

3.13 m²
H' S1549
Ménage 2

2.91 m²
H' S1
Sas 3

11.63 m²
H' S1

Hall Asc

77.23 m²
H' S1577

Vaguemestre

13.61 m²
H' S1577
Détente

12.27 m²
H' S1506

Archives 1

7.77 m²
H' S1576

Toil.

40.95 m²
H' S1510

Salle des étudiants

4.38 m²
H' S1502

Sas Entrée Pharmacie

23.32 m²
H' S1512

Bureau Pharmacien 2

14.38 m²
H' S1513

Bureau Pharmacien 3

14.13 m²
H' S1514

Bureau Pharmacien 4

14.03 m²
H' S1515

Bureau Pharmacien 5

13.03 m²
H' S1516

Bureau Pharmacien 6

13.52 m²
H' S1518

Bureau Pharmacien 7

13.62 m²
H' S1519

Bureau Pharmacien 8

13.67 m²
H' S1520

Bureau Pharmacien 9

13.79 m²
H' S1521

Bureau Pharmacien 10

61.72 m²
H' S1522

Bureau des Gestionnaires 6P

13.12 m²
H' S1511
Bureau 1

265.75 m²
H' S1572
Lingerie

16.87 m²
H' S1546

Coffre à stupéfiants

4.90 m²
H' S1546

Bureau stupéfiants

18.10 m²
H' S1541

Réserve médicaments

13.56 m²
H' S1542

Bureau Pharmacien

3.22 m²
H' S1540

Extracteur Désemfumage

21.44 m²
H' S1545

Urgences Services

3.08 m²
H' S1544

WC Hand. 8

2.31 m²
H' S1545

Sas

21.93 m²
H' S1543

Retrocession

7.79 m²
H' S1
Sas 2

171.22 m²
H' S1553 402.75 m²

H' S1547

126.81 m²
H' S1539

Poste de Préparateurs

34.64 m²
H' S1538

LBD

20.12 m²
H' S1535

Vestiaires 3 / 9 P

21.95 m²
H' S1534

Stockage Décartonnage AP + Générique

52.70 m²
H' S1536

Gestion Essais Cliniques et Protocoles

25.05 m²
H' S1537

19.90 m²
H' S1523

B. Pharmacien Galénique

16.45 m²
H' S1526

B. Préparateurs Galénique 2P33.41 m²
H' S1524

Fabrication Galéniques

11.64 m²
H' S1527

Sas Matériel surpression+

5.92 m²
H' S1528

Ménage AP dépression-

9.37 m²
H' S1530

Sas Personnel surpression+

20.20 m²
H' S1529

Z.A.C Zone de fabrication surpression ++

6.01 m²
H' S1530

Surpression+

16.05 m²
H' S1531

Bureau Pharmacien AP

22.54 m²
H' S1532

Bureau Interne AP 2P

17.93 m²
H' S1533

Bureau Préparateurs AP 2P

20.48 m²
H' S1525

Controle qualité

36.52 m²
G S1601

Secrétariat

7.20 m²
G S1600

Sas

3.48 m²
G S1602

Arch.

3.21 m²
G S1604

LT3.75 m²
G S1612

Toil.

9.76 m²
G S1611
Ch. Pilote

11.30 m²
G S1610
Bureau 1

13.72 m²
G S1609
Bureau 2

9.27 m²
G S1608
Bureau 3

9.53 m²
G S1607
Bureau 4

11.53 m²
G S1606
Bureau 5

1.13 m²
G S1613

EDF

3.84 m²
G S1611

San. Pilote

70.21 m²
H' S1509

Secrétariat 3P

5.40 m²
H' S1

Local Elec

5.08 m²
H' S1505
Ménage 1

22.37 m²
H' S1504

Vestiaires 2 H. 5P.

28.87 m²
H' S1504

Vestiaires 1 F. 30P.

57.85 m²
H' S1501

Bibliothèque

35.63  m²
IRM

Salle IRM

23.43 m²
IRM

Salle manip.

34.10 m²
IRM

Bureau Recherche

29.76 m²
IRM

Local Technique

47.91 m²
H S1191

Circulation

119.45 m²
H S1250

Atelier CVC

11.17 m²
H S1251
Bureau

11.14 m²
H S1252
Bureau

16.53 m²
H S1253
Bureau 20.42 m²

H S1254
Bureau

23.30 m²
H S1256

Espace Détente

9.70 m²
H S1255

Stock Onduleurs

214.11 m²
H S1257

Atelier Electriciens Réseaux

11.55 m²
H S1258
Bureau

11.55 m²
H S1259
Bureau

5.75 m²
H S1260
Stockage

13.63 m²
H S1261

Photocopie Courrier

12.44 m²
H S1262
B. TSH

13.58 m²
H S1265

B. Comptabilité

13.04 m²
H S1263
B. TSH

378.37 m²
H S1230

Magasin des ateliers

9.68 m²
H S1267

B. Compta.

12.74 m²
H S1266

B. Magasinier 2P

14.82 m²
H S1240
Pente 5%

15.11 m²
H S1241
Toil. 3wc

44.46 m²
H S1242

Stock

40.44 m²
H S1243

Reunions 19P

63.49 m²
H S1270

Local technique

San. pub
G S1271
1,67m²

Sas
G S1220
13.66 m²

Bains
G S1389
3,50m²

G S1373
11.77m²

500.42 m²
C S2011

Local Technique

478.70 m²
C S1

Vide Sanitaire

211.25 m²
D S1051
Archives

45.12 m²
D S1052

B. Archives

14.77 m²
D S1050

Ménage Vestiaires femmes

88.64 m²
D S1042

Vestiaires F

77.28 m²
D S1045

Vestiaires F

25.24 m²
D S1041

Vestiaires Transp. Logist.

49.98 m²
D S1040

Vestiaires H

56.08 m²
D S1039

Vestiaires Brancard Divers Soins

79.96 m²
D S1047

Vest. Atel. + Sécu.

54.48 m²
D S1046

Circulation

13.15m²
D S1038

TH BIO NETTOYAGE

13.21m²
D S1037

TH BIONETTOYAGE

13.33 m²
D S1036

Gestion Regulation

25.47 m²
D S1035

Régulation

9.14 m²
D S1034

Photocopie

13.75 m²
D S1033

B. ING BIO

13.76 m²
D S1032

TH SERVICE SECURITE

65.40 m²
D S1028

Circulation

32.17 m²
D S1031

ESPACE DE TRAVAIL DIETETIQUE

7.20 m²
D S1029

Sanitaires

3.07 m²
D S1022

Sanitaires

3.97 m²
D S1021

Sanitaires

18.27 m²
D S1021

B. ING BIO

29.65 m²
D S1020

Supports Thérapeuthiques

14.37 m²
D S1019

B. TSH - ACH BIO 

14.52 m²
D S1018

B. ING BIO 

14.40 m²
D S1017

Secteur Administratif BIO 

15.37 m²
D S1015

Zone Mécan.

14.17 m²
D S1014
Détente

281.88 m²
D S1007

3.08 m²
D S1011

Toil.

1.57 m²
D S1010
Douche

2.88 m²
D S1009

Toil.

11.61 m²
D S1012
Stockage

11.49 m²
D S1013

Répare Matériel

15.54 m²
D S1008

Reserve pièces

14.09 m²
D S1005

Interv. Ext.

3.31m²
D S1006

SAS

18.50 m²
D S1002

Réunion BIO 8.81 m²
D S1002

SAS Gestion

45.70 m²
D S1003

Gestion Biomed. 4P

10.65 m²
D S1003b

Gestion Biomed. MC

6.16 m²
D S1004

Stock BIO

10.18 m²
D S1023

Réserve Serv. Tech.
5.80 m²
D S1024

Archives Serv. Tech.

62.18 m²
D S1025.a

Atelier Platrerie Peinture
10.95 m²

D S1025.b
Détente4.48 m²

D S1025.d
Vestiaires H.

150.21 m²
D S1026.a

Atelier Menuiserie

8.75 m²
D S1026.c

Toil.

11.60 m²
D S1026.b
Bureau TH

283.35 m²
D S1048
Archives

30.80 m²
D S1049

Pneumatique
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F S15
09

Ves
tia

ire
s 1

8 p
ers

.

8.5
5 m

²

F S15
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63
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52
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²

F S15
11Toil
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²

F S15
61L.T

.

29.05 m²
F S1587
Réunion

20.91 m²
F S1585

Secrétariat

4 m²
F S1586
Toil. H.

12.42 m²
F S1584

Bureau C.S

12.42 m²
F S1583

Dr MORY

12.42 m²
F S1582

Dr PHILBOIS

12.42 m²
F S1581

Dr THUILLIER / Dr MASSE

12.42 m²
F S1580

Dr DIRADURYAN

12.12 m²
F S1579

Dr COLLINET / Dr TRIPODI

12.22 m²
F S1578

Dr MALUKA / Dr DEBREE

12.44 m²
F S1577

Dr RIEU / Dr RIGAUDIERE

12.44 m²
F S1576

Dr MTEIREK

12.44 m²
F S1575

Dr CANTAIS

14.38ml
12.44 m²
F S1574

Dr DESTOMBES

12.44 m²
F S1573

Dr MOLLY / Dr CHAREYRAS

12.42 m²
F S1572

Entretien Famille

14.37ml

52.40 m²
F S1571

Circulation

7.83 m²
F S1570

Acces L.T

17.70 m²
F S1558

Attente jeux

13.44 m²
F S1552

Examen 6

11.43 m²
F S1551

Examen 5

11.75 m²
F S1550

Examen 4

11.67 m²
F S1549

Examen 3

9.43 m²
F S1548

Examen 2

10.30 m²
F S1538

Examen 1

35.07 m²
F S1547

Soins

9.10 m²
F S1542
ZSTCD

10.10 m²
F S1543

Biberonnerie

2.25 m²
F S1557

Toil.

8.78 m²
F S1556

RGT

7.55 m²
F S1555

L. Ménage

7.22 m²
F S1554
Déconta.

22.90 m²
F S1536

Petite chirurgie

5.88 m²
F S1535

Bains
7.92 m²
F S1534
L. propre

6.65 m²
F S1545
D.M.S

13.78 m²
F S1541
Détente

2.04 m²
F S1544

Toil. pers.

19.40 m²
F S1539

Ch 1 lit UHCD

19.60 m²
F S1533

Ch 1 lit UHCD

12.85 m²
F S1532

Examen 2

22.50 m²
F S1531

Petite chirurgie

18.20 m²
F S1530
Platres

18.37 m²
F S1528
Attente

9.87 m²
F S1527

Exam. orientation

26.75 m²
F S1529

Circulation

10.60 m²
F S1540

Attente Médicale

21.27 m²
F S1560

Bureau médical

17.56 m²
F S1553

Bureau médical

4.65 m²
F S1537

Toil. hand.

38.53 m²
F S1546

Circulation

3.52 m²
F S1559

Change Toil.

5.40 m²
F S1559b

LS Déchets 

21.65 m²
F S1526

Hall des ascenseurs

190.27 m²
F S1524

Hall d' entrée

30.46 m²
F S1225

S.A.S

19.19 m²
F S1519

Médicaux dossiers

26.16 m²
F S1518

Consultation 3

19.60 m²
F S1517

Consultation 2

19.18 m²
F S1516

Consultation 1

3.70 m²
F S1521

Toil. hand.

3.13 m²
F S1520
Déchets

5.88 m²
F S1525

Sanit. visiteurs

9.47 m²
F S1522

Sanit. patients

10.90 m²
F S1523

Jeux enfants

33.50 m²
F S1513

Circulation

17.63 m²
F S1515

Dispensaire

23.60 m²
F S1514

Salle de platres

22.42 m²
F S1512
Attente

11.74 m²
F S1588

L.T.

OB OB OB OB OB

F
F

PV +B
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O
B
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.
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P

930
CF½h
+FP

930
CF½h
+FP

93
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CF
½

h
+F

P

SS

6.00 m²
Bloc Op

Local Onduleur

58.32 m²
Bloc Op

Local Tech.

6.88 m²
Bloc Op

Local Elec.

2.70 m²
Bloc Op

Local VDI

PV
+BM
+FP

Emprise CTA
+ gaine

-1002b

H S1304

H S1300

H S1303

H S1301

H S1302

PP
90

x2
04

 

PP
90

x2
04

 

PP90x204 

PP
90

x2
04

 

PP90x204 

HS1311

HS1306

HS1307
HS1308

HS1309

HS1310

HS1312

HS1305

12.78 m²
UASS
Attente

10.37 m²
UASS

Secretariat

9.96 m²
UASS
Bureau

13.74 m²
UASS

Consult. Psy+A.S+Psycho

14.49 m²
UASS

Consult. 2

8.15 m²
UASS

Sanit. PMR
6.31 m²
UASS

Détente

-1235

-1236

-1233

-1234

-1027

-1110

-1111

-1084

-1112

-1089

-1109-1106

-1108

-1116

-1117-1118

-1133
-1123

-1134-1135

-1122

-1124
-1126

-1140

-1137
-1136

-1138

-1141

-1142

-1139

-1144
-1145

-1147

-1143b

-1148-1149

-1160

-1153

-1127a

-1128

-1129

-1130

-1159-1154

-1150

-1155
-1156-1157-1158

-1132

-1131

-1125

-1119

-1077

-1076

-1075

-1050

-1049 -1048
-1047

-1044

-1046 -1045

-1042a-1043

-1041

-1040

-1039 -1038 -1037

-1032

-1035

-1036
-1005

-1004

-1031

-1008

-1003

-1006

-1029-1051

-1002

-1001

-1009

-1010

-1007

-1011

-1012

-1013
-1014

-1015

-1016

-1017-1022a

-1019-1020

-1021

-1023

-1026

-1027

-1028-1052
-1053a

-1058-1059

-1073

-1072-1071

-1063

-1074

-1064

-1065

-1070-1069

-1082

-1066

-1067

-1068

-1081

-1080-1079

-1083

-1078

-1062
-1061

-1060

-1055

-1030

-1033 -1034

-1146

-1018

-1152

-1143a

-1121

-1501

-1054b
0025b

-1022b

-1088

-1087

-1086

-1085b

-1057 -1056

-1054a

-1024

-1042b

E33E

E34E

E35E

E36E

-1053b

-1085a

-1090
-1091a

-1091b
-1092

-1093

-1094
-1096

-1098

-1099

-1103
-1104

-1100

-1101

-1102

-1105a

-1500b 0025a

-1114a

-1114b

-1115a

-1115b
-1113

-1105b

-1107

15.55 m²
E S1094

Consultation

15.5m²
E S1096

Consultation

4.13 m²
E S1020

Office

3.56 m²
E S1091b
Toil. Hand

10.81 m²
E S1091a

Bureau 33.25 m²
E S1090

Secrétariat

28.19 m²
E S1092

Dégagement Attente

16 m²
E S1093

Secrétariat

5.45 m²
E S1098

Toil. Hand. Pub.

10.29 m²
E S1099

Soins-déconta.

14.95 m²
E S1102

Salle EEG

11.78 m²
E S1100

DGT

8.58 m²
E S1103
Archives

17.09 m²
E S1101

Salle EEG

10.65 m²
E S1104

Vestiaires 12p

31.40 m²
E S1106
Hall ASC

5.24 m²
E S1108

Toil. Hand.

144.30 m²
E S1085a

Hall d' Accueil Mère Enfant

23.75 m²
E S1085b
Attente 

14.68 m²
E S1088
B. CMEE

14.90 m²
E S1087
B. CMEE

4.87 m²
E S1086

Toil. Handi

26.10 m²
E S1077

Brin de soleil

18.30 m²
E S1076

B.C.S Kine

37.95 m²
E S1075

Prep. Accouch.

30.30 m²
E S1049

Salle appareillage

21.14 m²
E S1047

Salle Platre

13.12 m²
E S1048

Examen K.

11.85 m²
E S1044

Vest.

16.30 m²
E S1046

Vest. kiné

12 m²
E S1043
Examen

11.48 m²
E S1045

Vestiaires

9.90 m²
E S1042b
Bur. Psy

16.40 m²
E S1042a

Attente

21.20 m²
E S1040

B. Eval. Neuropsy

15.37 m²
E S1039

Consultation

16.15 m²
E S1038

Consultation

15.38 m²
E S1037

Consultation

19.90 m²
E S1041

Consultation Génétique Ped.

8.83 m²
E S1032

SAS Entrée

78.54 m²
E S1035

Mère Enfant Hall Consultattions

14.11 m²
E S1036
Accueil

15.36 m²
E S1005

Bureau C.I.

23.11 m²
E S1004
Attente

14.83 m²
E S1003

Soins

15.96 m²
E S1002

Soins

22.77 m²
E S1001

Bureau Med.

8.45 m²
E S1006
Prelev.

6.77 m²
E S1007
Prelev. 11.66 m²

E S1009
Interro.

8.36 m²
E S1010a

San.

11.70 m²
E S1011

Bureau Med.

9.07 m²
E S1012
Interro.

7.83 m²
E S1013
Bureau

6.33 m²
E S1014
Interro.

16.26 m²
E S1015

Bureau Med.

13.61 m²
E S1016
Interro.

16.82 m²
E S1017

Bureau Med.
23.25 m²
E S1022b

Salle ergo. Consult.

15.06 m²
E S1022a

Consultation

16.30 m²
E S1023

B. Puericultrice

15.39 m²
E S1024

Exam. Génétique

11.05 m²
E S1026

Local 10.90 m²
E S1020

B. Neuro. Psycho 

10.30 m²
E S1019

B. Psycho 

2.50 m²
E S1018

RGT

15.90 m²
E S1027

Assistante Sociale

15.96 m²
E S1028

Assistante Sociale

27.70 m²
E S1030

Circulation

15.96 m²
E S1029

Office

21.48 m²
E S1031

Secrétariat

99.12 m²
E S1008

Circulation

15.58 m²
E S1056

Secrétariat IVG

15.55 m²
E S1057

Conseillères IVG

15.72 m²
E S1058

B. Médecin IVG

15.40 m²
E S1059

B. Consult. Anest.

19.75 m²
E S1054b

Attente CST GYN

41.75 m²
E S1054a

Archives Ped.

14.59 m²
E S1052
Archives

15.33 m²
E S1053a
Vestiaires

6.65 m²
E S1053b

Rgt

6.70 m²
E S1051
Ménage

4.12 m²
E S1060

Sanitaires

3.94 m²
E S1061
Déconta.

1.80 m²
E S1062

Toil. Person.

40.52 m²
E S1055

Circulation

4.86 m²
E S1063

Vestiaires

14.39 m²
E S1074

Réserve magasin

8.75 m²
E S1064

Linge Sale

17.40 m²
E S1065

Repos Enregistrements

23.28 m²
E S1066

Echographie

82.92 m²
E S1081

Circulation

10.60 m²
E S1073

Consultation

10.35 m²
E S1072

Sages Femmes

14.45 m²
E S1071

Privé

23.01 m²
E S1070

Echographie

21 m²
E S1069
Examen

19.18 m²
E S1082
Examen

14.50 m²
E S1067
Examen

7.37 m²
E S1068

Sanitaires

24.70 m²
E S1080

Analyes Urines Matériels

22.52 m²
E S1079
Archives

18.15 m²
E S1078
Attente

25.55 m²
E S1084
Attente

20.79 m²
E S1083

Secrétariat

7.30 m²
E S1115b

Accueil

7.60 m²
E S1115a

Accueil

24.90 m²
E S1113
Accueil

2.40 m²
E S1114b

Toil.

3.10 m²
E S1114a
Toil. Hand.

12.13 m²
E S1117
Archives 

15.10 m²
E S1118
Accueil

65.52 m²
E S1116

Circulation

12 m²
E S1119
Attente

26.72 m²
E S1109
Hall ASC

9.40 m²
E S1111

Local Linge Sale

29.60 m²
E S1110

Hall Service

12 m²
E S1121

Local Technique

13.21 m²
E S1122

B. CS

13.45 m²
E S1124

Secrétariat

13.36 m²
E S1126

Chef de Service

13.34 m²
E S1127a

Salle attente

12.95 m²
E S1128

Salle Audition

14.74 m²
E S1129

Bureau Examen

10.97 m²
E S1130

Labo. Photo

12.90 m²
E S1131
Réserve

13.66 m²
E S1132
Détente62.71 m²

E S1159
Circulation

1.80 m²
E S1155

Toil.4.64 m²
E S1156

Stock Radio

4.26 m²
E S1157
Ménage

8.87 m²
E S1158

Vestiaires H.

28.48 m²
E S1153
Attente

26.90 m²
E S1150

Echographie

18.55 m²
E S1154

Vestiaires F.

7 m²
E S1152
Réserve

36.62 m²
E S1160

Echographie

33.56 m² (rouge)
E S1149

Radiologie Grands Enfants

33.56 m² (jaune)
E S1148

Radiologie Nourissons

8.75 m²
E S1146

Op. Radiologie Nourissons

39.57 m²
E S1143a

Developpement

9.37 m²
E S1147

Op. Radiologie Grands Enfants

4.78 m²
E S1145

Labo. Noir

8.26 m²
E S1144

Préparation

18.60 m²
E S1141

Attente brancard

43.83 m² (bleue)
E S1140

Radio. Gen. Enfants et Nourissons
47.40 m²
E S1139

Circulation

19.50 m²
E S1136
Attente 17.80 m²

E S1137
Attente 

15.92 m²
E S1133

Photocopie

2.42m²
E S1123

Toil.

9.13 m²
E S1134
Fichiers

8.68 m²
E S1135
Bureau

14.40 m²
E S1500b

Hall vers UME

1.95 m²
E S1025b

Attente

1.34 m²
E S1025a
Toilettes

2.83 m²
E S1010b

Rgt

53.87 m²
E S1021

Circulation

58.94  m²
E S1050

Circulation

16.30 m²
E S1112
Attente

3.53 m²
E S1138
Attente

11.79 m²
E S1143b
Lecture

1.01 m²
E S1120

Placard Tech.

18.56 m²
E S1089

SAS Entrée

1.00 m²
E S1105a

Placard Tech.

1.00 m²
E S1105b

Placard Tech.

2.51 m²
E S1107

Placard Tech.

4.85 m²
H' S1535b

Placard technique

P90PF1/2h
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9.74 m²
C S1001b
Local VDI
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PLATEFORME
GROUPE FROID

2 ouvertures
de 600x500

Grille extérieure
1.20*ht 1.00ml

PP70 PP70

Salle de contention
G S1244a

8,37m²

IOA Psychiatrique
G S1244b
12,35m²

PP 93+53
PF1/2h

PP 93+53
PF1/2h

-1244a

PP93
Serrure Conda
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G S1367b

2,66m²
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PP
73
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Plaque hydro

Plaque hydro

Vest. F.
G S1228a

5,15m²

Douche
G S1232b

2,86m²

PP120

23.52  m²
B' S1045

S.A.M

ENTREE
Maison Médical

de jour

-1232b

-1228b

PP93 CF1/2H

PP93 CF1/2H

8.24 m²
E S1127b

Bureau/Salle enregistrement

Châssis vitré 1320x1100
PF 1/2H

-1127b

Accueil
G S1221
36,6 m²

IOA 2
G S1411
10.7 m²

Accueil arrivées ambulances
G S1260

59 m²

IOA 1
G S1410
10.7 m² Accueil - attente patients

G S1243
16.1 m²

IOA  Ambulances
G S1412
10,7 m²

PP
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switch coté circulation
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Bureaux administratifs
G S1259

29 m²

-1259 -1221
P Auto commandée par

Lecteur badge coté accueil
et Magic switch coté

circulation
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Store à lamelles
intégré dans
châssis vitré

PP
 1

03

-1243

-1242

-1411 -1410

-1260

-1412

P Auto commandée par
Lecteur badge coté accueil

et Magic switch coté
circulation

Passe
documents

(Interphone)

PP
 1

03
 c

ou
lis

sa
nt

e

Accueil administratif - Sécurité
G S1242
29.9 m²

PP90

BOX 1
G S1247
10.30 m²

WC PMR
G S1255
7,30 m²

Bureau infirmier
G S1256
17.20 m²

Consultation 1
G S1257
13,50 m² Consultation 2

G S1258
12,20 m²

Circulation
G S1413
43.70 m²

Bureau
G S1254
10.90m²

Attente 2
G S1253

7.4m²

BOX 5
G S1251
10.30m²

BOX 4
G S1250
10.30m²

BOX 3
G S1249
10.30m²

BOX 2
G S1248
10.30m²

Attente 1
G S1414
12.10 m²

P1
40

PP 123
CF 12 H

PP 123
CF 12 H

PP 123
CF 12 H

PP 123
CF 12 H

PP 123
CF 12 H

PP 83
CF 12 H

PP 93
CF 12 H

PP 93
CF 12 H

PP 93

Toil. Perso.
G S1252
2,40 m²

PP 73
CF 12 H

PP 93
CF 12 H
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