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zone technique
DRY-COOLER

(TE101/TE103/TE100)
176.1 m² (0.0 m²)

CB-ICI-04-014

LT VDI 10
(TE101/TE103/TE100)

28.8 m² (0.0 m²)
CB-ICI-04-002

LT CTA acc imagerie
(TE101/TE103/TE100)

34.0 m² (0.0 m²)
CB-ICI-04-006

LT CTA hospitalisation
stérile 1

(TE101/TE103/TE100)
98.4 m² (0.0 m²)
CB-ICI-04-003

LT CTA hospitalisation
stérile 2

(TE101/TE103/TE100)
99.5 m² (0.0 m²)
CB-ICI-04-005

LT CTA TEP
(TE101/TE103/TE100)

48.4 m² (0.0 m²)
CB-ICI-04-007

LT CTA TEMP
(TE101/TE103/TE100)

47.7 m² (0.0 m²)
CB-ICI-04-012

LT CTA hospitalisation
hémato

(TE101/TE103/TE100)
32.8 m² (0.0 m²)
CB-ICI-04-010

LT CTA imagerie
conventionnelle

(TE101/TE103/TE100)
37.6 m² (0.0 m²)
CB-ICI-04-001

LT CTA radiopharmacie
(TE101/TE103/TE100)

115.3 m² (0.0 m²)
CB-ICI-04-009

circ gén TT (LG101)
663.2 m² (0.0 m²)

CB-ICI-04-701

LT photovoltaïque
(TE101/TE103/TE100)

12.5 m² (0.0 m²)
CB-ICI-04-008

LT groupes frigorifiques
(TE101/TE103/TE100)

95.9 m² (0.0 m²)
CB-ICI-04-013

LT CTA tertaire imagerie
(TE101/TE103/TE100)

30.6 m² (20.0 m²)
CB-ICI-04-016

LT CTA hospitalisation
oncologie

(TE101/TE103/TE100)
61.0 m² (40.0 m²)

CB-ICI-04-015

Esc 02
1.1 m² (0.0 m²)
CB-ICI-04-802
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LT CTA hospitalisation
stérile 1(édicule)

(TE101/TE103/TE100)
18.1 m² (0.0 m²)
CB-ICI-04-004

coursive bloc A
(extérieur)

19.8 m² (0.0 m²)
CB-ICI-04-990

coursive bloc B
(extérieur)

32.9 m² (0.0 m²)
CB-ICI-04-991

coursive bloc C
(extérieur)

36.1 m² (0.0 m²)
CB-ICI-04-992
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LT CTA irathérapie
(TE101/TE103/TE100)

42.8 m² (0.0 m²)
CB-ICI-04-011

LT CTA IRM/Scanner
(TE101/TE103/TE100)

62.6 m² (0.0 m²)
CB-ICI-04-017
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LT TGS (TE101)
24.1 m² (0.0 m²)
CB-ICI-04-018
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N4 -> 492 panneaux photovoltaïque
492 x 1.66 x 1 = 816.72 m²

N4 -> 492 panneaux photovoltaïque
492 x 1.66 x 1 = 816.72 m²

N4 -> 492 panneaux photovoltaïque
492 x 1.66 x 1 = 816.72 m²

N4 -> 492 panneaux photovoltaïque
492 x 1.66 x 1 = 816.72 m²
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