
SERVICE
CONSULTATIONS

SERVICE
FICHIERS

R.D.V.

ADMISSIONS
HALL D'ENTREE

AILE SUD
NIV:-4 à +7

AILE EST
NIV: -5 à 0

BAT.B
NIV: -6 à 0

BAT.
FLURSHEIM

NIV: -5 à 0

BAT. J.GODART
NIV: F à 2

BAT. G
NIV: -5  à 0

BAT. H
NIV: -5 à +1

co
u

r B
A

L
S

A
N

rue WORTH

AILE NORD
PAVILLON

DE LA
LITERATURE

PAVILLON
BALSAN

AILE
OUEST

PAVILLON
DE LA

PEINTURE

BATIMENT
G

PAVILLON
DES ARTS

BATIMENT
H

PAVILLON
DES ARTS

AILE SUD

BATIMENT
B

PAVILLON
DE LA
DANSE

AILE EST
PAVILLON

DE LA
MUSIQUE

Circulation

Chapelle

BAES14
7

BAES146 BAES14
9

BAES 148

B
A

ES
14

5

BAES 131

B
A

ES
141

B
A

ES
140

B
A

ES
139

B
A

ES
133

BAES138

B
A

ES
142

B
A

ES
143

B
A

ES
144

B
A

ES
134

BAES 135

BAES136

BAES137

B
A

ES
000

AILE OUEST
NIV: -4 à +7

Acces

c.
s.

AILE NORD
NIV: -4 à +7

Salle de réunion

Bureau
Santé Service

Circulation

Acces

Rdc Bureaux direction des
soinsHsp:230

J.
D

.

terrasse 02

70.00 ngf

terrasse 01

terrasse A

Asc.N°58

J.
D

.
J.

D
.

70.00 ngf

70.00 ngf

Esc. N°37

Asc.N°60

Esc. N°38

terrasse 03

terrasse 04

16
15
14
13

17
18
19
20
21
22
23
24

12
11
10
9

67.33 ngf

68.66 ngf

10
11
12

70.00 ngf

14
15
16

24
23
22
21
20
19
18
17

68.66 ngf

13

69.53 ngf

65.53 ngf

69.53 ngf 69.53 ngf

14
131211

10
9

8
7

6
5 4

M
E 

4a ME 1a ME 1aBP 3a BP 3a BP 3a

3
2

1

9

MC

2T
N°50

MM

2T
N°51

MM

2T
N°52

MM

2.5T
N°53

MC

2T
N°54

BP
 3

q

Esc N°34

70.00 ngf

Es
c.

 N
°3

5

70
.0

0 
ng

f 68
.5

6 
ng

f

68.00 ngf

13
14
15
16
17

21
23
24
25

20
19
18

4
5
6

1
2
3

7
8
9
10
11
12

Asc.
N°55

AND 602

AND 603

AED 603

AND 606

AND 612

AED 609

AND 601

AED 602

AED 601

AED 604'

AED 609'

AND 613

AED 607

AND 608

AND 605AND 604 AED 604

AED 608 AND 610

AND 607

AED 608'

AND 614'

MR 350

16.17 m²
CH 1031

MR 320

15.97 m²
CH 1029

MR 260

19.85 m²
salle de détente

MR 385

25.71 m²
nurserie 1

MR 445

10.95 m²
réserve néo-nat n°2

MR 470

12.25 m²
box BB (double) n°14

MR 480/3

12.67 m²
box BB n°8

MR 480/4

13.02 m²
box BB n°7

MR 480/5

20.89 m²
box BB n°4/5&6

MR 480/6

16.42 m²
box BB n°1/2&3

MR 525

7.38 m²
local déchets

MR 035

13.02 m²
réserve biberons

MR 100

13.63 m²
office

MR 070

13.86 m²
local déchets

MR 040/1

18.95 m²
bureau administratif

MR 440

16.18 m²
CH 1039

MR 120

7.08 m²
bionettoyage

MR 140

6.22 m²
local linge propre

MR 105

14.67 m²
CH 1014

MR 060

16.87 m²
CH 1011

MR 475

11.15 m²
box BB n°18

MR 485

11.15 m²
box BB n°19

MR 275

9.34 m²
décontamination

MR 415

14.67 m²
CH 1036

MR 035/1.1

10.79 m²
préparation biberons

MR 035/1

8.00 m²
décartonnage

MR 160

15.79 m²
CH 1016

MR 205/A

54.59 m²
gestion surv.prépa soins

MR 130

2.12m²
san publ

MR 480

27.56 m²
préparation soins (NEO)

MR 450

10.03 m²
box BB n°15

MR 235

14.75 m²
CH 1022

MR 425

15.07 m²
CH 1037

MR 300

14.55 m²
CH 1027

MR 325

15.06 m²
CH 1030

MR 355

15.07 m²
CH 1032

MR 360

15.07 m²
CH 1033

MR 395

15.06 m²
CH 1034

MR 055

11.04 m²
réserve

MR 180

15.00 m²
CH 1019

MR 200

15.01 m²
CH 1020

MR 210

15.01 m²
CH 1021

MR 175

15.00m²
CH 1018 MR 150

15.01m²
CH 1017

MR 150/1

3.08 m²
sde

MR 175/1

3.08 m²
sde

MR 245

26.68 m²
CH 1023

MR 245/1

1.67 m²
san

MR 245/2

3.34 m²
sde 2

MR 250

27.54 m²
CH 1024

MR 250/2

2.55 m²
san

MR 250/1

3.95 m²
sde 2

MR 265

27.42 m²
CH 1025

MR 265/1

4.41 m²
sde 2

MR 290

15.16 m²
CH 1026

MR 315

15.06 m²
CH 1028

MR 425/1

3.07 m²
sde

MR 430

15.53 m²
CH 1038

MR 430/1

3.03 m²
sde

MR 440/1

3.74 m²
sde

MR 085

15.95 m²
CH 1012

MR 145/1

4.49 m²
sde

MR 160/1

3.23 m²
sde

MR 320/1

3.85 m²
sde hand. MR 350/1

3.86 m²
sde hand.

MR 145

14.96 m²
CH 1015

68.88 m²
circulation 1

67.81 m²
circulation 6

58.57 m²
circulation 5

MR 400

15.06 m²
CH 1035

37.56 m²
circulation 4

25.81 m²
couloir

60.14m2
circulation2

45.06 m²
circulation 7

55.96m²
circulation 3

MR 500

16.47 m²
dégagement

R 095

48.86 m²
dégagement

MR 515/1

7.11 m²
LT FM 2-2

MR 040/2

COM 0200
13.28m2
bureau cadre

MR 035/2

6.10 m²
sas

MR 040/3

COM 0200
13.41m2
bureau cadre

MR 225

2.48 m²
san pers

MR 040

16.64 m²
dégagement

MR 030

1.99 m²
san publ

MR 025

1.96 m²
san pers

MR 180/1

3.08 m²
sde

MR 200/1

3.08 m²
sde

MR 210/1

3.06 m²
sde

MR 235/1

2.91 m²
sde

MR 515

3.12 m²
sas

MR 270

LT CFO 1
6.03 m²

MR 505

8.08 m²
réserve néo-nat n°1

LT CFo 2
5.28 m²
LT 0100

MR 540/4

92.75 m²
palier ascenseurs 50/54

R 098

81.73 m²
palier X6-X8

MR 365

4.55 m²
utilité sale

MR 540/3

1.89 m²
san MR 540

6.06 m²
vestiaires

AND

MR 220

3.61 m²
lave-bassin

MR 300/1

2.82 m²
sde

MR 315/1

3.07 m²
sde MR 325/1

3.07 m²
sde MR 355/1

3.07 m²
sde

MR 360/1

3.07 m²
sde

MR 395/1

3.07 m²
sde

2.01 m²
lave bassin

MR 460

9.85 m²
box BB n°16 MR 465

8.96 m²
box BB n°17

MR 105/1

2.75 m²
sde

MR 400/1

3.07m²
sde

MR 085/1

3.07 m²
sde

MR 060/1

3.07 m²
sde

MR 265/2

1.99 m²
san

MR 290/1

3.42 m²
sde

MR 050/1

2.22 m²
sde

AND 609

MR 415/1

3.07 m²
sde

MR 020/1

4.14 m²
sas sanitaire

MR 020/1.1

1.13 m²
sanitaire

MR 480/7

5.26 m²
Salon d'allaitement

MR 510

12.77 m²
ch garde

MR 500/2

10.78 m²
dégagement

MR 540/2

2.09 m²
douche

MR 540/1

2.10 m²
vestiaires

MR 496

6.53 m²
local linge propre

MR 535/3

----
15.45 m²
salle d'examens

MR 535/1

----
24.88 m2
Chef de Service

MR 080

19.12 m²
réserve néo-nat n°3

MR 535/2

----
20.51 m²
Secrétariat

MR 115

14.94 m²
Chambre de garde

MR 495

11.00 m²
Bureau

MR 050

16.29 m²
détente/réunion

MR 375

11.42 m²
Bureau Cadre service

MR 125

2.12m²
san pers

Asc.
N°56

Asc.
N°57

Esc. N°36

PF
1/

2h
PV

93
/2

04

HSFP/220

Cloison vitrée toute hauteur PF 1/2h

HSFP/250

Chassis pompiers
180x140

80
x2

10

BUREAU
CONSULTATION

PP160/204 Isophonique

PP153/204 Isophonique

PP
18

0/
20

4 
Is

op
ho

ni
qu

e

Attente

GAINE 3
GAINE 4

HALL D'ENTREE

Accueil PMR

MR 205

27.26 m²
Burreau prescription

MR 280

LT FM 280
2.41 m²

MR 510/1

2.09 m²
Sanitaires

MR 530

25.40m2
Secrétariat Commun

MR 020/1.2

1.13 m²
sanitaire

DESENFUMAGE
PRISE AN

DANS ALLEGE

DESENFUMAGE
VOLET AN

800x500h

DESENFUMAGE
PRISE AN

DANS ALLEGE

DESENFUMAGE
VOLET AN

800x500hvolet de désenfumage
ALIMENTATION

DAS 

volet de désenfumage
ALIMENTATION

DAS 

MR 520

3.10 m²
local technique

Service
Fibroscopie
Bronchique

terrasse
Auvent

153.0m²
(existant)

64.13 ngf

61.38 ngf

66.84ngf

vide sur
cour du 50

61.38 ngf

POSTE
INFIRMIERES

DESINFECTION

BUREAU 5

ATTENTE

G.T.

BUREAU 4

EX.

CVC.

BUREAU 2

G.T.
PL.

BUREAU 3

A.N.
CTA en imposte

FIBRO. 1

W.C.
Personnel

ARMOIRE CVC.

El
ec

.

ATTENTE
ISOLEMENT
1 Brancard

V.H.
Local

Technique

A.N.
en allège

CIRCULATION

Armoire CVC.

DECHETS

Dossiers

FIBRO. 2

El
ec

.

CIRCULATION

ATTENTE
PRE-FIBRO

BUREAU
1 Poste

F.
M

.

BUREAU
2 Postes

EF

EC

Courant
Faible

Courant
Fort

VTP.
Gaz médicaux

EG

A.N.
Local

Technique V.B.
V.H.

Bureau

ATTENTE

A.N.
Local

Technique

W.C.
Patients

PL.

HDJ

INFIRMERIE

CIRCULATION

BUREAU 2 BUREAU 1

HOPITAL DE JOUR
Poste greffe

LINGE
SALE

A.N.
CTA en imposte

Local
CTA.

BUREAU 1

BUREAU 6

A.N.
CTA en imposte

A.N.

REP I

ACCUEIL

ATTENTE

C
EN

TR
AL

E
C

VC
 B

U
R

EA
U

X
VT

P

CIRCULATION

G.T. PL.
CVC.

EX.

EX.

passerelle couvertepasserelle couverte
27,50 M²

Couloir

passerelle
non couverte

Terrasse
non couverte

Local DAB

Local Foch

Po
rte

 b
lin

dé
e

Sas
1.26 m²

5.90 m²

2.26 m²

Barre antipanique

Grille provisoire

SORTIE DE
SECOURS

ENTREE

P 50

P 90

Porte blindée

MR 480/2

19.47 m²
box BB n°9

00___REFERENCE

03___SAP

03___MARQUE

03___REF-MARQUE

00___LOT

06___LOCAL

06___NUMERO_DU_LOCAL

30.20 m²
Salle de staff

MR 020

26.50 m²
Secrétariat

MR 190

Bureau qualité

Circulation 2
45,70 m2

MICRO
ONDES

CAFETIERE

Plan de travail hauteur 90 du sol

bandeau élec. au dessus du plan de travail

BOUILLOIRE

Réfrig. sous plan

CAFETIERE BOUILLOIRE

bandeau élec. au dessus du plan de travail

Prépa. déj. patients

Espace infirmières

Grand réfrig. personnel

AG
S

B3Q

BS

BS

BS

BS

BS
BS

DECT

ligne à créer

Circulation 3
38,00m2

La
bo

ra
to

ire
du

 so
m

m
eil

H
DJ

 m
éd

ec
in

e i
nt

er
ne

H
DJ

 D
ia

bé
to

lo
gi

e

FL
UR

SH
EI

M

BAT.M
NIV: -9 à 0

BA
TI

M
EN

T
J.

G
O

DA
RT

Circulation 4
17.40m2

Circulation 1
16.28 m2

Bâtiment M
Maternité

LMM

LMM

LM
M

LMM

LM
M

LM
M

LM
M

LM
M

Bureau onco 1 poste

3 postes

Bureau cadre sup Bureau cadre sup Bureau cadre sup
direction des soinsdirection des soins direction des soins

Bureau directeur
Qualité

4 postesBureau qualité
2 postes

Bureau qualité
2 postes

secrétariat
direction des soins

cadre de nuit

Bureau qualité
2 postes

soins
2 postes

Bureau gestion risques
3 postes

Bureau DIM/TIM
7 postes

EX

AN

B
A

ES
000

BAES 000

B
A

ES
00

0

69.03 ngf
26.5ml

SERVICE HEMODIALYSE

vide sur patio 2 vide sur patio 3

ASC

LT CVC

S:4.6

Vest. H
patients S:58.3

Salle Dial. 1
4 postes

S:59.8

Salle Dial. 2
4 postes

S:10.3

Repos
Transmission

Réseve
3 Lits

S:24.9

Trait. eau
Maint. générat.

S:12.1

Box 1
d'isolement

11.4

Box 2
d'isolement

S:13.0

Box 3
d'isolement

S:55.1

Poste
Infirmier

S:11.6

Bureau-2
Médecin

S:16.4

Attente
Dialysés

S:4.2

Vest. F
patients

S:3.2
Déconta

S:26.5

Prépa Soins
LP Dispo Méd.

S:12.1

Salle 
d'entrainement

S:21.9

SAS
Accès

S:1.7

Sanit.
perso.

S:19.8

Chambre
double-1

S:18.9

Chambre
double-2

S:18.8

Chambre
double-3

S:18.8

Chambre
double-4

S:14.2
Détente

S:19.2

Réserve
matériel

S:13.0

Chambre
simple-1 PMR S:12.3

Chambre
simple-2

S:12.3

Chambre
simple-3

S:12.9

Chambre
simple-4 S:11.2

Chambre
simple-5

S:15.2
Prescriptions

S:16.8
Soins

S:10.8

Usages 
uniques

S:11.1

Chambre
simple-6

S:11.4

Chambre
simple-7

S:11.2

Chambre
simple-8

S:10.8

Chambre
simple-9

S:10.5

Décartonnage
LS Déchets

S:4.3

San. F
patients

S:11.1

Bureau-1
prescription

S:1.8
Sanit. perso.

S:1.7
LB

S:3.6
LB

S:18.9

Chambre
double-5

S:2.1
LB

S:11.1

Bureau
Cadre

S:4.7

SAS
vestiaires

S:4.3

San. H
patients

vide sur patio 1

JARDINIERE ETANCHEE

P.Elip
se

 10
0

do
ub

le 
ac

tio
n

P.Elipse 100
double action

D
ét

ai
l 3

P.
Vi

tré
e 

14
0/

20
4

C
ou

lis
sa

nt
e 

- A
ut

o.

PP
90

-3
0/

20
4

P.
G

ai
ne

P.Vitrée 90/204
Film opaque

Trai
na

sse
 dé

se
nfu

mag
e

P.
G

ai
ne

PP
11

0/
20

4
PF

1/
2h

FP
A

P.Elipse 100
double action

P.Elipse 100
Simple action

Miroir

PP
18

3/
20

4 
su

r P
iv

ot
s

PF
1/

2h
 - 

As
se

rv
ie

Po
si

tio
n 

no
rm

al
e 

O
uv

er
te

P.Gaine

P.Gaine

Ac
ro

vy
n 

20
0x

20
0

A.
S.

 H
t:2

10

PP
12

3/
20

4
PF

1/
2h

P.
El

ip
se

 1
00

Si
m

pl
e 

ac
tio

n

S:2.6
SDE

P.Gaine

P.
El

ip
se

 1
00

Si
m

pl
e 

ac
tio

n

PP
12

3/
20

4
PF

1/
2h

Ac
ro

vy
n 

20
0x

20
0

A.
S.

 H
t:2

10

Châssis Pompier Châssis Pompier

DALLE ISOLEE ET ETANCHEE

P.
El

ip
se

 1
00

Si
m

pl
e 

ac
tio

n

Ac
ro

vy
n 

20
0x

20
0

A.
S.

 H
t:2

10

PP
12

3/
20

4
PF

1/
2h

PP
90

/2
04

PF
1/

2h
FP

A

P.
G

ai
ne

Se
rru

re
 à

 b
ad

ge

PP
90

/2
04

PF
1/

2h

PP90-50/204 sur Pivots
PF1/2h - Asservie

Position normale Ouverte

P.Gaine

PP
90

/2
04

PF
1/

2h

P.
El

ip
se

 1
00

Si
m

pl
e 

ac
tio

n

Ac
ro

vy
n 

20
0x

20
0

A.
S.

 H
t:2

10

PP
12

3/
20

4
PF

1/
2h

P.GaineP.Gaine

P.
El

ip
se

 1
00

Si
m

pl
e 

ac
tio

n

Ac
ro

vy
n 

20
0x

20
0

A.
S.

 H
t:2

10

h poutre =60
retombée poutre =42

h poutre =60
retombée poutre =42

PP
12

3/
20

4
PF

1/
2h

PP
12

3/
20

4
PF

1/
2h

Détail 2

Ac
ro

vy
n 

20
0x

20
0

A.
S.

 H
t:2

10

P.
El

ip
se

 1
00

Si
m

pl
e 

ac
tio

n

S:2.8
SDE

P.
El

ip
se

 1
00

Si
m

pl
e 

ac
tio

n

S:2.8
SDE

Ac
ro

vy
n 

20
0x

20
0

A.
S.

 H
t:2

10

PP
12

3/
20

4
PF

1/
2h

Détail 2

P.Gaine

PP
12

3/
20

4
PF

1/
2h

Ac
ro

vy
n 

20
0x

20
0

A.
S.

 H
t:2

10

P.
El

ip
se

 1
00

Si
m

pl
e 

ac
tio

n

2.8
SDE

P.
El

ip
se

 1
00

do
ub

le
 a

ct
io

n

Ac
ro

vy
n 

20
0x

20
0

A.
S.

 H
t:2

10

S:3.4
SDE

P.
G

ai
nePP

90
/2

04
PF

1/
2h

FP
A

PP
12

3/
20

0
C

F1
/2

h
FP

A

PP
18

3/
20

4 
su

r P
iv

ot
s

PF
1/

2h
 - 

As
se

rv
ie

Po
si

tio
n 

no
rm

al
e 

O
uv

er
te

Ve
rro

u 
SE

R
SY

S

PP
90

/2
04

C
F1

/2
h

FP
A

Trai
na

sse
 dé

se
nfu

mag
e

PP90-50/204
PF1h - Automatique

Verrou SERSYS
Occulus P.

El
ip

se
 1

00
do

ub
le

 a
ct

io
n

P.
El

ip
se

 1
00

do
ub

le
 a

ct
io

n

P.Gaine

P.Gaine

P.
Vi

tré
e 

12
3/

20
4

Fi
lm

 o
pa

qu
e

P.
Vi

tré
e 

12
3/

20
4

Fi
lm

 o
pa

qu
e

Trainasse
désenfumage

P.
Vi

tré
e 

90
/2

04

P.
Vi

tré
e 

12
3/

20
4

Fi
lm

 o
pa

qu
e

PP90-50/204
PF1h - Automatique

Verrou SERSYS
Occulus

P.
El

ip
se

 1
00

Si
m

pl
e 

ac
tio

n
P.

El
ip

se
 1

00
Si

m
pl

e 
ac

tio
n

P.
G

ai
ne

P.
G

ai
ne

PP100/204
CF1/2h
FPA

PP90/204

PP
10

0/
20

4
C

F1
/2

h
FP

A

PP
93

/2
04

PF
1/

2h
FP

A

P.Gaine

Tr
ai

na
ss

e 
dé

se
nf

um
ag

e

P.Elipse 100

Simple action

PP
12

3/
20

4
PF

1/
2h

PP
12

3/
20

4
PF

1/
2h

Ac
ro

vy
n 

A.
S.

 H
t:2

10

P.Elip
se

 10
0

Sim
ple

 ac
tio

n

Ac
ro

vy
n 

A.
S.

 H
t:2

10
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